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Les composants pour brûleurs Danfoss
 Les types de brûleurs du marché sont très variés et nécessitent de la part des fabricants de composants à la fois une large gamme et une grande faculté d’adaptation aux besoins spécifiques.Chez Danfoss, la gamme de composants pour brûleurs et chaudières est très complète, permettant d’équiper les brûleurs à fioul domestique jusqu’aux gros brûleurs industriels.
 Prenons comme exemple la nouvelle série de pompes BFP. Ses nombreuses fonctions, ses différents types de raccords en font une pompe idéale pour la rechange . Elle peut parfaitement remplacer les anciennes pompes Danfoss ainsi que celles d’autres marques. Ce petit manuel vous donne clairement toutes les correspondances.
 Vous trouverez également , tous les schémas cotés pour vous faciliter la maintenance.
 Le manuel de Service Danfoss, à glisser dans la poche sera vite un compagnon idéal pour vos interventions sur site.N’hésitez pas à nous demander d’autres exemplaires pour votre équipe !
 Danfoss
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 Conversion des pompes à fioul
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Pompes à fioul
 4
 Conversion des pompes à fioul
 Remplacementdespompesselonlestableauxquisuivent.
 • PompesRSDanfossenpompesRSA• PompesDanfossRSL/MSL/MS/BFPenpompes deserviceBFP• PompesSuntecenpompesdeserviceBFP• PompesEckerléenpompesdeserviceBFP• PompesDeltaenpompesdeserviceBFP
 LespompesdeserviceDanfossBFP2�L3etBFP2�R3conviennentpourl‘entretiende90%despetitsbrûleursexistants.Lestableauxdeconversionci-aprèsontprincipalementpourbutderendrel’échangedetellespompesplusfacile.
 Letableaugénéralestconçucommesuit:
 • Lacolonne�représenteletypedepompeàchanger.
 • Lacolonne2donnelenumérodecodepourle
 typedepompeàchanger.
 Remarque.:PourlespompesEckerlélacolonne�donnel’anciennedesignationetlacolonne2lanouvelledésignation.
 • Lacolonne3désignelemontaged‘usinedelapompepourinstallation�ou2tuyaux.
 Remarque:PourlapompeMSleschiffres“�+2”sontindiqués,carcettepompeauneinversionautomatique.PourlespompesEckerlérienn’estindiqué.
 • Lacolonne5désigneletypedepompeDanfossquiremplacelapompeexistante.
 • Lacolonne6donnelenumérodecodeDanfoss
 correspondant.
 • Ladernièrecolonne“Annotations/piecesacces-soires”renvoieauxcaractéristiquesspéciales.Faireattentionauxaccessoireséventuellementnécessaires.
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Pompes à fioul5
 ExplicationsconcernantlesNos.decodeetlesremarques:
 Lorsduchangementdepompesaveccoupurehydraulique(RSLetMSLC)paruneBFPavecélectro-vanne(BFP��,2�et4�),ilfautcommanderenplusuncâblequidoitrelierl‘électrovanneauxbornesdumoteurdanslaboîtedecontrôledubrûleur(sicelui-cin’apasdepré-ventilation).
 Pourcertainstypesdepompes,ilestinscrit„pasderemplacement“.Lesraisonspeuventenêtrelessuivantes:
 • LapompeBFPservicen’apasundébitsuffisantaugicleur.
 • LapompeBFPservicen’apasd‘électrovanne aveclatensiondésirée. EncequiconcernelaBFP,seuleslesversions 220-240Vc.a.,��0-�20Vc.a.et24Vc.asont
 disponibles.• LapompeBFPservicen’apaslediamètred’arbre
 désiré.
 • PourlespompesBFPserviceilfautéventuel-lementbrancherunvérinhydrauliquesurlesraccordsdumanomètre.
 Remarque:Lesensderotationetlapositiondesraccordementssontdonnésenregardantcôtéarbre(voirill.enpage6).
 Avant de monter la pompe service Danfoss, il faut contrôler si elle est réglée pour une installation à 1 ou 2 tuyaux. Lecaséchéant,lapompedoitêtreajustéepourlefonctionnementvoulu.
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 Pompes Danfoss à fioul - anciennes séries Types Danfoss actuels
 Type No. de code1-/2
 -tuyauxType No. de code Annotations/pièces accessoires
 RS28 070-5300 � RSA28 070-5372RS28 070L5300 � RSA28 070L5372RS28 070-5302 2 RSA28 070-5372RS28 070L5302 2 RSA28 070L5372RS28 070-53�0 � RSA28 070-5382RS28 070L53�0 � RSA28 070L5382RS28 070-53�2 2 RSA28 070-5382RS28 070L53�2 2 RSA28 070L5382RS28 070-5322 2 RSA28 070-5332RS28 070L5322 2 RSA28 070L5332RS40 070-3200 � RSA40 070-3232RS40 070L3200 � RSA40 070L3232RS40 070-3202 2 RSA40 070-3232RS40 070L3202 2 RSA40 070L3232RS40 070-32�0 � RSA40 070-3242RS40 070L32�0 � RSA40 070L3242RS40 070-32�2 2 RSA40 070-3242RS40 070L32�2 2 RSA40 070L3242RS40 070-3222 2 RSA40 070-3249RS40 070L3222 2 RSA40 070L3249RS60 070-3300 � RSA60 070-3352RS60 070L3300 � RSA60 070L3352RS60 070-3302 2 RSA60 070-3352RS60 070L3302 2 RSA60 070L3352
 Pompes à fioul – RS
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Pompes à fioul7
 Pompes Danfoss à fioul - anciennes séries Types Danfoss actuels
 Type No. de code1-/2
 -tuyauxType No. de code Annotations/pièces accessoires
 RS60 070-33�0 � RSA60 070-3362RS60 070L33�0 � RSA60 070L3362RS60 070-33�2 2 RSA60 070-3362RS60 070L33�2 2 RSA60 070L3362
 Pompes Danfoss à fioul - anciennes séries Types Danfoss actuels
 Type No. de code1-/2
 -tuyauxType No. de code Annotations/pièces accessoires
 RSL028 070-4330 � BFP2�R3 07�N0�7��)
 +câble,L=7�0mm:07�G2204RSL028 070L4330 � BFP2�L3 07�N0�70�)
 RSL028 070-4332 2 BFP2�R3 07�N0�7��)RSL028 070L4332 2 BFP2�L3 07�N0�70�)
 RSL028 070-4340 � BFP2�R3 07�N0�7��)
 +câble,L=7�0mm:07�G2204+bagued‘adaptationØ54:07�B00��
 RSL028 070L4340 � BFP2�L3 07�N0�70�)
 RSL028 070-4342 2 BFP2�R3 07�N0�7��)
 RSL028 070L4342 2 BFP2�L3 07�N0�70�)
 RSL050 070-3�30 � BFP2�R5 07�N0�73�)
 +câble,L=7�0mm:07�G2204RSL050 070L3�30 � BFP2�L5 07�N0�72�)
 RSL050 070-3�32 2 BFP2�R5 07�N0�73�)
 RSL050 070L3�32 2 BFP2�L5 07�N0�72�)RSL050 070-3�40 � BFP2�R5 07�N0�73�
 +câble,L=7�0mm:07�G2204+bagued‘adaptationØ54:07�B00��
 RSL050 070L3�40 � RFP2�L5 07�N0�72�)RSL050 070-3�42 2 BFP2�R5 07�N0�73�)
 RSL050 070L3�42 2 BFP2�L5 07�N0�72�)
 Pompes à fioul – RS
 Pompes à fioul – RSL
 �)L’électrovannedoitêtreraccordéeauxbornesdumoteurdanslaboîtedecontrôledubrûleur
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Pompes à fioul
 8
 Pompes Danfoss à fioul - anciennes séries Types Danfoss actuels
 Type No. de code1-/2
 -tuyauxType No. de code Annotations/pièces accessoires
 RSLB028 070-4030 � BFP20R3 07�N0�69RSLB028 070L4030 � BFP20L3 07�N0�68RSLB028 070-4032 2 BFP20R3 07�N0�69RSLB028 070L4032 2 BFP20L3 07�N0�68RSLB028 070-4040 � BFP20R3 07�N0�69
 +bagued‘adaptationØ54:07�B00��RSLB028 070L4040 � BFP20L3 07�N0�68RSLB028 070-4042 2 BFP20R3 07�N0�69RSLB028 070L4042 2 BFP20L3 07�N0�68RSLB050 070-4�30 � BFP20R5 07�N0�29RSLB050 070L4�30 � BFP20L5 07�N0�26RSLB050 070-4�32 2 BFP20R5 07�N0�29RSLB050 070L4�32 2 BFP20L5 07�N0�26RSLB050 070-4�40 � BFP20R5 07�N0�29
 +bagued‘adaptationØ54:07�B00��RSLB050 070L4�40 � BFP20L5 07�N0�26RSLB050 070-4�42 2 BFP20R5 07�N0�29RSLB050 070L4�42 2 BFP20L5 07�N0�26
 Pompes à fioul – RSLB
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Pompes à fioul9
 Pompes Danfoss à fioul - anciennes séries Types Danfoss actuels
 Type No. de code1-/2
 -tuyauxType No. de code Annotations/pièces accessoires
 MSLA032 07�B0�0� � BFP2�R3 07�N0�7�
 +câbleL=7�0mm07�G2204
 MSLA032 07�B0�02 2 BFP2�R3 07�N0�7�MSLA032 07�B0�03 � Pasd’échange
 MSLA=�00Vc.a.MSLA032 07�B0�04 2 Pasd’échangeMSLA032 07�B0�05 � BFP2�R3 07�N0�7� +bobine��0-�20Vc.a.:07�N006�MSLA032 07�B0�08 2 Pasd’échange MSLA=200Vc.a.MSLA032 07�B0��2 2 BFP2�R3 07�N0�7�MSLA032 07�B0��3 � BFP2�R3 07�N0�7�MSLA032 07�B0�32 2 BFP2�R3 07�N0�7� +bobine24Vc.a.:07�N0062MSLA032 07�B��0� � BFP2�L3 07�N0�70MSLA032 07�B��02 2 BFP2�L3 07�N0�70MSLA032 07�B��03 � Pasd’échange
 MSLA=�00Vc.a.MSLA032 07�B��04 2 Pasd’échangeMSLA032 07�B��05 � BFP2�L3 07�N0�70 +bobine��0-�20Vc.a.:07�N006�MSLA032 07�B���� � BFP2�L3 07�N0�70MSLA032 07�B���2 2 BFP2�L3 07�N0�70MSLA032 07�B���4 2 BFP2�L3 07�N0�70MSLA032 07�B���8 2 BFP2�L3 07�N0�70MSLA032 07�B��20 2 BFP2�L3 07�N0�70MSLA032 07�B��26 2 BFP2�L3 07�N0�70MSLA032 07�B��28 2 BFP2�L3 07�N0�70MSLA032 07�B��32 2 BFP2�L3 07�N0�70 +bobine24Vc.a.:07�N0062MSLA032 07�B��34 2 BFP2�L3 07�N0�70MSLA032 07�B��36 2 BFP2�L3 07�N0�70MSLA032 07�B��38 2 BFP2�L3 07�N0�70
 Pompes à fioul – MSLA
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Pompes à fioul
 �0
 Pompes à fioul – MSLA/MSLB
 Pompes Danfoss à fioul - anciennes séries Types Danfoss actuels
 Type No. de code1-/2
 -tuyauxType No. de code Annotations/pièces accessoires
 MSLA050 07�B020� � BFP2�R5 07�N0�73
 +câbleL=7�0mm07�G2204
 MSLA050 07�B0202 2 BFP2�R5 07�N0�73MSLA050 07�B0203 � BFP2�R5 07�N0�73
 MSLA=�00Vc.a.
 +bobine��0-�20Vc.a.:07�N006�
 MSLA050 07�B0204 2 BFP2�R5 07�N0�73
 MSLA050 07�B0205 � BFP2�R5 07�N0�73 +bobine��0-�20Vc.a.:07�N006�MSLA050 07�B0208 2 BFP2�R5 07�N0�73 MSLA=200Vc.a.MSLA050 07�B�20� � BFP2�L5 07�N0�72MSLA050 07�B�202 2 BFP2�L5 07�N0�72MSLA050 07�B�203 � BFP2�L5 07�N0�72
 MSLA=�00Vc.a.
 +bobine��0-�20Vc.a.:07�N006�
 MSLA050 07�B�204 2 BFP2�L5 07�N0�72
 MSLB032 07�B2�0� � BFP20R3 07�N0�69MSLB032 07�B3�0� � BFP20L3 07�N0�68MSLB032 07�B2�02 2 BFP20R3 07�N0�69MSLB032 07�B2�04 2 BFP20R3 07�N0�69MSLB032 07�B3�02 2 BFP20L3 07�N0�68MSLB050 07�B220� � BFP20R5 07�N0�29MSLB050 07�B320� � BFP20L5 07�N0�26MSLB050 07�B2202 2 BFP20R5 07�N0�29MSLB050 07�B2203 � BFP20R5 07�N0�29MSLB050 07�B3202 2 BFP20L5 07�N0�26
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Pompes à fioul��
 Pompes à fioul – MSLC/MSLD
 Pompes Danfoss à fioul - anciennes séries Types Danfoss actuels
 Type No. de code1-/2
 -tuyauxType No. de code Annotations/pièces accessoires
 MSLC032 07�B4�0� � BFP2�R3 07�N0�7��)
 +câble,L=7�0mm:07�G2204
 MSLC032 07�B5�0� � BFP2�L3 07�N0�70�MSLC032 07�B4�02 2 BFP2�R3 07�N0�7��)MSLC032 07�B5�02 2 BFP2�L3 07�N0�70�)
 MSLC032 07�B4�03 � BFP2�R5 07�N0�73�)
 MSLC032 07�B4�05 � BFP2�R3 07�N0�7��)
 MSLC050 07�B420� � BFP2�R5 07�N0�73�)
 MSLC050 07�B520� � BFP2�L5 07�N0�72�)
 MSLC050 07�B4202 2 BFP2�R5 07�N0�73�)
 MSLC050 07�B5202 2 BFP2�L5 07�N0�72�)
 MSLD032 07�B6�0� � BFP20R3 07�N0�69MSLD032 07�B6�02 2 BFP20R3 07�N0�69MSLD032 07�B7�0� � BFP20L3 07�N0�68MSLD032 07�B7�02 2 BFP20L3 07�N0�68MSLD032 07�B620� � BFP20R5 07�N0�29MSLD050 07�B6202 2 BFP20R5 07�N0�29MSLD050 07�B720� � BFP20L5 07�N0�26MSLD050 07�B7202 2 BFP20L5 07�N0�26
 �) L’électrovannedoitêtreraccordéeauxbornesdumoteurdanslaboîtedecontrôledubrûleur
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Pompes à fioul
 �2
 Pompes à fioul – MS
 Pompes Danfoss à fioul - anciennes séries Types Danfoss actuels
 Type No. de code1-/2
 -tuyauxType No. de code Annotations/pièces accessoires
 MS�0L3 07�G0�25 �+2 BFP20L3 07�N0�68MS�0R3 07�G0�23 �+2 BFP20R3 07�N0�69MS�0L3 07�G0�53 �+2 Pasd‘échangeMS�0R3 07�G0�75 �+2 BFP20R3 07�N0�69MS�0R5 07�G0�76 �+2 BFP20R5 07�N0�29MS�0L5 07�G0�28 �+2 BFP20L5 07�N0�26MS�0R5 07�G0�24 �+2 BFP20R5 07�N0�29MS��L3 07�G0��7 �+2 BFP2�L3 07�N0�70MS��R3 07�G0��8 �+2 BFP2�R3 07�N0�7�MS��L3 07�G0�2� �+2 BFP2�L3 07�N0�70MS��L3 07�G0�34 �+2 BFP2�L3 07�N0�70MS��L3 07�G0�37 �+2 BFP2�L3 07�N0�70MS��L3 07�G0�39 �+2 BFP2�L3 07�N0�70MS��L3 07�G0�54 �+2 BFP2�L3 07�N0�70 +accouplementavec�méplatMS��L3 07�G0�56 �+2 BFP2�L3 07�N0�70 +bobine24Vc.a.:07�N0062MS��L3 07�G0�58 �+2 BFP2�L3 07�N0�70MS��L3 07�G0�60 �+2 BFP2�R3 07�N0�7� +bobine24Vc.a.:07�N0062MS��R3 07�G0�62 �+2 BFP��L3 07�N0�4�3)MS��L3 07�G0�63 �+2 BFP��L3 07�N0�4�3) +bobine24Vc.a.:07�N0062MS��L3 07�G0�65 � BFP2�L3 07�N0�70 MS��R3 07�G0�73 �+2 BFP2�R3 07�N0�7�MS��R5 07�G0�74 �+2 BFP2�R5 07�N0�73MS��R3 07�G0�77 �+2 BFP2�R3 07�N0�7�MS��L3 07�G0�78 �+2 BFP2�L3 07�N0�70
 3) Cespompessontmuniessouslecouvercled‘unevispourinstallationà�ou2tuyaux. Sansrondellefendue,lapompeestrégléepouruneinstallation2tuyaux.Avecrondellelapompeestrégléepouruneinstallation�tuyau.
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Pompes à fioul�3
 Pompes Danfoss à fioul - anciennes séries Types Danfoss actuels
 Type No. de code1-/2
 -tuyauxType No. de code Annotations/pièces accessoires
 MS��L3 07�G0�79 �+2 BFP2�L3 07�N0�70Levérinhydrauliqueéventuelsebranchesurleraccordfrontaldumanomètre.
 MS��L3 07�G0�65 �+2 BFP2�L3 07�N0�70MS��R5 07�G0�26 �+2 BFP2�R5 07�N0�73MS�2L3 07�G0��5 �+2 BFP53L6 07�N62�3
 MS�2débit24l/h,BFP53débit60l/hà�0barMS�2R3 07�G0��3 �+2 BFP53R6 07�N5228MS�2L5 07�G0��6 �+2 BFP53L6 07�N62�3MS�2R5 07�G0��4 �+2 BFP53R6 07�N6228MS�2L3 07�G0�6� �+2 BFP53L6 07�N62�3MS�2EL3 07�G0�30 �+2 BFP52EL3 07�N220�MS�2ER3 07�G0�29 �+2 BFP52ER3 07�N2203MS�2EL5 07�G0�20 �+2 BFP52EL5 07�N2202MS�2ER5 07�G0��9 �+2 BFP52ER5 07�N2204MS�2EL3 07�G0�40 �+2 BFP52EL3 07�N220�MS�2EL5 07�G0�8� �+2 BFP52EL5 07�N2202MS2�L3 07�G0�57 �+2 BFP2�L3 07�N0�70MS2�R3 07�G0�67 �+2 BFP2�R3 07�N0�7�
 Pompes à fioul – MS
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Pompes à fioul
 �4
 Pompes à fioul – BFP
 BFP Standard BFP-Service
 Type No. de code1-/2
 -tuyauxType No. de code Annotations/pièces accessoires
 BFP��L3 07�N0�0� 2 BFP��L3 07�N0�4�3)BFP2�L3 07�N0�02 2 BFP2�L3 07�N0�70BFP��L3 07�N0�03 2 BFP��L3 07�N0�70BFP2�L3 07�N0�04 2 BFP2�L3 07�N0�70BFP��L5 07�N0�05 2 BFP2�L5 07�N0�72BFP2�L3 07�N0�07 2 BFP2�L3 07�N0�70BFP20L3 07�N0�08 � BFP20L3 07�N0�68
 BFP2�R3 07�N0�09 2 BFP2�R3 07�N0�7�Levérinhydrauliqueéventuelsebranchesurleraccordfrontaldumanomètre.
 BFP2�L3 07�N0��� 2 BFP2�L3 07�N0�70BFP2�R3 07�N0��2 2 BFP2�R3 07�N0�7�BFP2�L3 07�N0��3 2 BFP2�L3 07�N0�70BFP��L3 07�N0��4 2 BFP2�L3 07�N0�70 +accouplementavec�méplatBFP3�L3 07�N0��5 2 BFP2�L3 07�N0�70
 BFP2�L5 07�N0��6 2 BFP2�L5 07�N0�72Levérinhydrauliqueéventuelsebranchesurleraccordfrontaldumanomètre.
 BFP20R3 07�N0��8 � BFP20R3 07�N0�69BFP2�L3 07�N0��9 2 BFP2�L3 07�N0�70BFP2�R5 07�N0�20 � BFP2�R5 07�N0�73BFP2�L3 07�N0�22 � BFP2�L3 07�N0�70BFP2�L3 07�N0�23 2 BFP2�L3 07�N0�70 +bobine��0V:07�N006�BFP20L3 07�N0�25 2 BFP20L3 07�N0�68BFP20L5 07�N0�26 2 BFP20L5 07�N0�26
 3) Cespompessontmuniessouslecouvercled‘unevispourinstallationà�ou2tuyaux. Sansrondellefendue,lapompeestrégléepouruneinstallation2tuyaux.Avecrondelle,lapompeestrégléepouruneinstallation�tuyau.
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Pompes à fioul�5
 Pompes à fioul – BFP
 BFP Standard BFP-Service
 Type No. de code1-/2
 -tuyauxType No. de code Annotations/pièces accessoires
 BFP20L3 07�N0�27 � BFP20L3 07�N0�68BFP20R3 07�N0�28 � BFP20R3 07�N0�69BFP20R5 07�N0�29 2 BFP20R5 07�N0�29BFP2�L3 07�N0�30 2 BFP2�L3 07�N0�70BFP2�L3 07�N0�32 � BFP2�L3 07�N0�702)
 BFP3�L3 07�N0�33 2 BFP2�L3 07�N0�70 +accouplementavecunméplatBFP4�L3 07�N0�35 2 BFP4�L3 07�N0�74BFP2�R3 07�N0�36 � BFP2�R3 07�N0�7�BFP4�R3 07�N0�37 2 BFP2�R3 07�N0�7�BFP��L3 07�N0�4�3) � BFP2�L3 07�N0�702)
 BFP��L3 07�N0�423) � BFP2�L3 07�N0�702)
 BFP��R3 07�N0�433) � BFP2�R3 07�N0�7�2)BFP��L3 07�N0�443) 2 BFP2�L3 07�N0�70BFP��R3 07�N0�453) 2 BFP2�R3 07�N0�7�2)BFP��L3 07�N0�463) 2 BFP2�L3 07�N0�703) Eventuellement,utiliserl’anciennebobineBFP2�L3 07�N0�47 2 BFP2�L3 07�N0�70BFP2�L3 07�N0�48 2 BFP2�L3 07�N0�70BFP3�L3 07�N0�49 2 BFP2�L3 07�N0�70BFP2�L3 07�N0�50 2 BFP2�L3 07�N0�70BFP2�L3 07�N0�5� 2 BFP2�L3 07�N0�70BFP��L3 07�N0�523) 2 BFP2�L3 07�N0�70BFP��L3 07�N0�533) 2 BFP2�L3 07�N0�70 +bobine24Vc.a.:07�N0062BFP2�R3 07�N0�54 � BFP2�R3 07�N0�7�BFP��R3 07�N0�553) � BFP2�R3 07�N0�7�2)
 BFP2�L3 07�N0�56 � BFP2�L3 07�N0�702)
 2) Cespompesnesontpasadaptéesaukérozène3) Cespompessontmuniessouslecouvercled‘unevispourinstallationà�ou2tuyaux. Sansrondellefendue,lapompeestrégléepouruneinstallation2tuyaux.Avecrondelle,lapompeestrégléepouruneinstallation�tuyau.
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Pompes à fioul
 �6
 Pompes à fioul – BFP
 BFP Standard BFP-Service
 Type No. de code1-/2
 -tuyauxType No. de code Annotations/pièces accessoires
 BFP2�R3 07�N0�57 � BFP2�R3 07�N0�7�2)
 BFP2�L5 07�N0�58 � BFP2�L5 07�N0�72BFP2�R5 07�N0�59 � BFP2�R5 07�N0�73BFP4�L3 07�N0�60 � BFP4�L3 07�N0�74BFP20L3 07�N0�6� � BFP20L3 07�N0�68BFP20R3 07�N0�62 � BFP20R3 07�N0�69BFP��R5 07�N0�633) 2 BFP2�R5 07�N0�73BFP2�L3 07�N0�64 2 BFP2�L3 07�N0�70BFP��R5 07�N0�65 2 BFP2�R5 07�N0�73BFP�0R5 07�N0�663) 2 BFP20R5 07�N0�29BFP2�R3 07�N0�67 2 BFP2�R3 07�N0�7�BFP20L3 07�N0�68 2 BFP20L3 07�N0�68BFP20R3 07�N0�69 2 BFP20R3 07�N0�69BFP2�L3 07�N0�70 2 BFP2�L3 07�N0�70BFP2�R3 07�N0�7� 2 BFP2�R3 07�N0�7�BFP2�L5 07�N0�72 2 BFP2�L5 07�N0�72BFP2�R5 07�N0�73 2 BFP2�R5 07�N0�73BFP4�L3 07�N0�74 2 BFP4�L3 07�N0�74BFP2�L3 07�N0�75 2 BFP2�L3 07�N0�70BFP2�L3 07�N0�76 � BFP2�L3 07�N0�70 +bobine��0Vc.a.:07�N006�BFP�0R3 07�N0�77 � BFP20R3 07�N0�69BFP��L5 07�N0�78 2 BFP2�L5 07�N0�72BFP2�L3 07�N0�79 2 BFP2�L3 07�N0�70BFP20R5 07�N0�80 2 BFP20R5 07�N0�29BFP��R3 07�N0�8�3) 2 BFP��R3 07�N0�553)
 BFP2�L3 07�N0�82 2 BFP2�L3 07�N0�702) Cespompesnesontpasadaptéesaukérozène3) Cespompessontmuniessouslecouvercled‘unevispourinstallationà�ou2tuyaux. Sansrondellefendue,lapompeestrégléepouruneinstallation2tuyaux.Avecrondelle,lapompeestrégléepouruneinstallation�tuyau.
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Pompes à fioul�7
 BFP Standard BFP-Service
 Type No. de code1-/2
 -tuyauxType No. de code Annotations/pièces accessoires
 BFP��R3 07�N0�833) 2 BFP��R3 07�N0�553)
 BFP��L3 07�N0�843) 2 BFP2�L3 07�N0�70BFP2�L3 07�N0�85 2 BFP2�L3 07�N0�70BFP4�L3 07�N0�88 2 BFP4�L3 07�N0�74BFP2�L3 07�N0�89 2 BFP2�L3 07�N0�70 +bobine24Vc.a.:07�N0062BFP3�L3 07�N0�90 2 BFP2�L3 07�N0�70BFP3�R3 07�N0�9� 2 BFP2�R3 07�N0�7�BFP3�L3 07�N0�92 � BFP2�L3 07�N0�70BFP2�L3 07�N0�93 � BFP2�L3 07�N0�702)
 BFP2�L5 07�N0�94 � BFP2�L5 07�N0�72BFP2�R5 07�N0�95 � BFP2�R5 07�N0�73BFP4�R3 07�N0�96 � BFP2�R3 07�N0�7�BFP2�L3 07�N0�97 2 BFP2�L3 07�N0�70BFP2�R3 07�N0�98 � BFP2�R3 07�N0�7�2)
 BFP2�L5 07�N0202 2 BFP2�L5 07�N0�72BFP2�L3 07�N0204 2 BFP2�L3 07�N0�70BFP2�R5 07�N0207 2 BFP2�R5 07�N0�73BFP2�R3 07�N0208 2 BFP2�R3 07�N0�7�BFP��L3 07�N02�03) � BFP2�L3 07�N0�702)BFP20L3 07�N02�2 2 BFP20L3 07�N0�68 +accouplementavec�méplatBFP��L3 07�N02�33) � BFP2�L3 07�N0�702)
 BFP2�R3 07�N02�4 � BFP2�R3 07�N0�7�BFP2�R3 07�N02�5 2 BFP2�R3 07�N0�7� 07�N02�5:SetRenG�/8
 BFP2�L3 07�N02�7 2 BFP2�L3 07�N0�70BFP4�KR3 07�N0220 2 Pasd’échangeBFP4�KR3 07�N022� 2 Pasd’échange
 Pompes à fioul – BFP
 2) Cespompesnesontpasadaptéesaukérozène3) Cespompessontmuniessouslecouvercled‘unevispourinstallationà�ou2tuyaux. Sansrondellefendue,lapompeestrégléepouruneinstallation2tuyaux.Avecrondelle,lapompeestrégléepouruneinstallation�tuyau.
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Pompes à fioul
 �8
 BFP Standard BFP-Service
 Type No. de code1-/2
 -tuyauxType No. de code Annotations/pièces accessoires
 BFP4�KR5 07�N0222 2 Pasd’échangeBFP4�KR5 07�N0223 � Pasd’échangeBFP4�L3 07�N0225 2 BFP4�L3 07�N0�74BFP2�L3 07�N0228 2 BFP2�L3 07�N0�70BFP20R3 07�N0229 2 BFP20R3 07�N0�69BFP2�R3 07�N023� � BFP2�R3 07�N0�57BFP4�R3 07�N0235 2 BFP4�R3 07�N0�37BFPC-2�L5 07�N0237 2 BFP2�L5 07�N0�72BFPC-2�L3 07�N0238 2 BFP2�L3 07�N0�70BFPC-2�L3 07�N0240 � BFP2�L3 07�N0�56BFPC-2�L3 07�N024� � BFP2�L3 07�N0�56 +bobine24Vc.a.:07�N0062BFPC-2�L3 07�N0242 2 BFP2�L3 07�N0�70BFPC-2�L3 07�N0243 2 BFP2�L3 07�N0�70 +bobine24Vc.a.:07�N0062BFPC-2�R3 07�N0245 2 BFP2�R3 07�N0�7�BFPC-2�R5 07�N0248 2 BFP2�R5 07�N0�73BFP20L3 07�N0267 2 BFP20L3 07�N0�68BFP��L6 07�N02703) 2 BFP��L6 07�N02703)
 BFP��R6 07�N027�3) 2 BFP��R6 07�N027�3)
 BFP�0L6 07�N02723) 2 BFP�0L6 07�N02723)
 BFP�0R6 07�N02733) 2 BFP�0R6 07�N02733)
 BFP��L6 07�N02743) � BFP��L6 07�N02743)La07�N0275estunepompe�tuyau
 BFP��R6 07�N02753) � BFP��R6 07�N02753)
 BFPC-2�R3 07�N0279 � BFP2�R3 07�N0�57 +bobine24Vc.a.:07�N0062BFPC-2�R3 07�N0280 2 BFP2�R3 07�N0�56BFPC-2�R5 07�N028� 2 BFP2�R5 07�N0�73BFPC-2�L3 07�N0282 � BFP2�L3 07�N0�56
 Réutilisationpossibledel’anciennebobineBFPC-2�R3 07�N0283 � BFP2�R3 07�N0�7�
 Pompes à fioul – BFP
 3) Cespompessontmuniessouslecouvercled‘unevispourinstallationà�ou2tuyaux. Sansrondellefendue,lapompeestrégléepouruneinstallation2tuyaux.Avecrondelle,lapompeestrégléepouruneinstallation�tuyau.
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Pompes à fioul
 BFP Standard BFP-Service
 Type No. de code1-/2
 -tuyauxType No. de code Annotations/pièces accessoires
 BFPC-2�L3 07�N0284 2 BFP2�L3 07�N0�70 Réutilisationpossibledel’anciennebobineBFPC-2�R3 07�N0285 2 BFP-2�R3 07�N0�7�
 +bobine24Vc.a.:07�N0062BFPC-2�R3 07�N0286 2 BFP2�R3 07�N0�7�2)
 BFPC-2�R3 07�N0287 2 BFP-2�R3 07�N0�7�BFP�0R3 07�N02883) � BFP�0R3 07�N0�692)
 BFPC-2�L3 07�N0289 � BFP2�L3 07�N0�70 Réutilisationpossibledel’anciennebobineBFP2�L3 07�N0295 2 BFP2�L3 07�N0�70BFP20R3 07�N0298 � BFP20R3 07�N0�69BFP3�L3 07�N�20� 2 Pasd’échangeBFP3�L3 07�N2�0� 2 Pasd’échangeBFP2�L3-LE 07�N2�03 2 BFP2�L3-LE 07�N2��3BFP2�L3-LE 07�N2�04 2 BFP2�L3-LE 07�N2��3BFP2�R3-LE 07�N2�07 2 BFP2�R3-LE 07�N2�07BFP3�L3-LE 07�N2�09 2 BFP3�L3-LE 07�N2��3BFP2�L3-LE 07�N2��0 2 BFP2�L3-LE 07�N2��8BFP2�L3-LE 07�N2��3 2 BFP2�L3-LE 07�N2��3BFP2�L3-LE 07�N2��4 2 BFP2�L3-LE 07�N2��3BFP2�L3LE-S 07�N2��6 2 BFP2�L3LE 07�N2��8BFP52EL3 07�N220� 2 BFP52EL3 07�N220�BFP52EL5 07�N2202 2 BFP52EL5 07�N2202BFP52ER3 07�N2203 2 BFP52ER3 07�N2203BFP52ER5 07�N2204 2 BFP52ER5 07�N2204BFP52EL5 07�N2205 2 BFP52EL5 07�N2202BFP52ER5 07�N2206 2 BFP52ER5 07�N2204
 Pompes à fioul – BFP
 2) Cespompesnesontpasadaptéesaukérozène3)Cespompessontmuniessouslecouvercled‘unevispourinstallationà�ou2tuyaux. Sansrondellefendue,lapompeestrégléepouruneinstallation2tuyaux.Avecrondelle,lapompeestrégléepouruneinstallation�tuyau.
 �9
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Pompes à fioul
 20
 BFP Standard BFP-Service
 Type No. de code1-/2
 -tuyauxType No. de code Annotations/pièces accessoires
 BFP52EL3 07�N22�� 2 BFP52EL3 07�N220� +accouplementavec�méplatBFP52EL5 07�N22�2 2 BFP52EL5 07�N2202BFP52EL3 07�N22�3 2 BFP52EL3 07�N220�BFP2�LC 07�N2�5� 2 Pasd’échangeBFP52LC 07�N2�52 2 Pasd’échangeBFP52KR5 07�N2207 2 Pasd’échangeBFP52EL5 07�N22�7 � BFP52EL5 07�N2202BFP52EL3 07�N2264 2 BFP52EL3 07�N220�BFP52EL5 07�N2265 2 BFP52EL5 07�N2202BFP��L�3 07�N6�0�3) 2 BFP��L�3 07�N6�0�3)
 BFP��R�3 07�N6�023) 2 BFP��R�3 07�N6�023)
 BFP�0L�3 07�N6�033) 2 BFP�0L�3 07�N6�033)
 BFP�0R�3 07�N6�043) 2 BFP�0R�3 07�N6�043)
 BFP��L�� 07�N6�053) 2 BFP��L�� 07�N6�053)
 BFP��R�� 07�N6�063) 2 BFP��R�� 07�N6�063)
 BFP�0L�� 07�N6�073) 2 BFP�0L�� 07�N6�073)
 BFP�0R�� 07�N6�083) 2 BFP�0R�� 07�N6�083)
 BFP��L8 07�N6�093) 2 BFP��L8 07�N6�093)
 BFP��R8 07�N6��03) 2 BFP��R8 07�N6��03)
 BFP�0L8 07�N6���3) 2 BFP�0L8 07�N6���3)
 BFP�0R8 07�N6��23) 2 BFP�0R8 07�N6��23)
 BFP�2L8 07�N620� 2 BFP�2L8 07�N620�BFP�2L�� 07�N6202 2 BFP�2L�� 07�N6202BFP�2L�3 07�N6203 2 BFP�2L�3 07�N6203BFP5�L6 07�N6204 2 BFP5�L6 07�N6204BFP5�L�� 07�N6205 2 BFP5�L�� 07�N6205BFP52L6 07�N6206 2 BFP52L6 07�N6206
 Pompes à fioul – BFP
 3) Cespompessontmuniessouslecouvercled‘unevispourinstallationà�ou2tuyaux. Sansrondellefendue,lapompeestrégléepouruneinstallation2tuyaux.Avecrondelle,lapompeestrégléepouruneinstallation�tuyau.
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Pompes à fioul2�
 BFP Standard BFP-Service
 Type No. de code1-/2
 -tuyauxType No. de code Annotations/pièces accessoires
 BFP52L8 07�N6207 2 BFP52L8 07�N6207BFP52R8 07�N6208 2 BFP52R8 07�N6208BFP52L�� 07�N6209 2 BFP52L�� 07�N6209BFP52R�� 07�N62�0 2 BFP52R�� 07�N62�0BFP52L�3 07�N62�� 2 BFP52L�3 07�N62��BFP52R�3 07�N62�2 2 BFP52R�3 07�N62�2BFP53L6 07�N62�3 2 BFP53L6 07�N62�3BFP�2R�� 07�N62�4 2 BFP�2R�� 07�N62�4BFP53L�� 07�N62�6 BFP53L�� 07�N62�6BFP�2L6 07�N62�7 2 BFP�2L6 07�N62�7BFP�2R6 07�N62�8 2 BFP�2R6 07�N62�8BFP�2R8 07�N62�9 2 BFP�2R8 07�N62�9BFP�2R�3 07�N6220 2 BFP�2R�3 07�N6220BFP5�R6 07�N622� 2 BFP5�R6 07�N622�BFP5�L8 07�N6222 2 BFP5�L8 07�N6222BFP5�R8 07�N6223 2 BFP5�R8 07�N6223BFP5�R�� 07�N6224 2 BFP5�R�� 07�N6224BFP5�L�3 07�N6225 2 BFP5�L�3 07�N6225BFP5�R�3 07�N6226 2 BFP5�R�3 07�N6226BFP52R6 07�N6227 2 BFP52R6 07�N6227BFP53R6 07�N6228 2 BFP53R6 07�N6228BFP53L8 07�N6229 2 BFP53L8 07�N6229BFP53R8 07�N6230 2 BFP53R8 07�N6230BFP53R� 07�N623� 2 BFP53R� 07�N623�BFP53L�3 07�N6232 2 BFP53L�3 07�N6232BFP53R�3 07�N6233 2 BFP53R�3 07�N6233
 Pompes à fioul – BFP
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 Pompes à fioul – Suntec
 Suntec Pompes à fioul Danfoss
 Type No. de code1-/2
 -tuyauxType No. de code Annotations/pièces accessoires
 AN47A �326�P 2 BFP20R3 07�N0�69AN47D �339�P 2 BFP20L3 07�N0�68AN47C �342�P 2 BFP20L3 07�N0�68AN47B �395�P 2 BFP20R3 07�N0�69AN47A 72�63P 2 BFP20R3 07�N0�69
 +brideetbagued‘adaptationØ54:07�N0047AN47B 72�73P 2 BFP20R3 07�N0�69AN47C 72�83P 2 BFP20L3 07�N0�68AN47D 72�93P 2 BFP20L3 07�N0�68AN47A 72263P 2 BFP20R3 07�N0�69
 +bagued‘adaptationØ54:07�B00��AN47B 72273P 2 BFP20R3 07�N0�69AN47C 72283P 2 BFP20L3 07�N0�68AN47D 72293P 2 BFP20L3 07�N0�68AN47C 72473M � BFP20L3 07�N0�68 +07�N0047,conversionéventuellepour
 installationà�tuyauAN47A 72832M � BFP20R3 07�N0�69AN47A 73263P 2 BFP20R3 07�N0�69AN47B 73273P 2 BFP20R3 07�N0�69AN47C 73283P 2 BFP20L3 07�N0�68AN47A 73443P 2 BFP20R3 07�N0�69AN57B �330�P 2 BFP20R5 07�N0�29AN57A 72433P 2 BFP20R5 07�N0�29
 +brideetbagued‘adaptationØ54:07�N0047AN57C 78823E6 BFP�0L6 07�N0276AN57C 72823P 2 BFP20L5 07�N0�26AN67B �335�P 2 BFP20R5 07�N0�29 Suntec:80l/h,BFP:40l/hà�2barAN67C �336�P 2 BFP�0L8 07�N6���AN67D �357�P 2 BFP20L5 07�N0�26 Suntec:80l/h,BFP:40l/hà�2bar
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Pompes à fioul23
 Suntec Pompes à fioul Danfoss
 Type No. de code1-/2
 -tuyauxType No. de code Annotations/pièces accessoires
 AN67C �338�P 2 BFP�0L8 070N6���AN67C 72333P 2 BFP�0L8 070N6���
 brideetbagued’adaptationØ54:07�N0047AN67C 84�02E� BFP�0L8 07�N6���AN67A 72383P 2 BFP�0R8 07�N6��2AN67C 72423P 2 BFP�0L8 07�N6���AN67B 725�3P 2 RSA40 070-3249 +bride:070-02��
 AN67D 72523P 2 BFP20L5 07�N0�26+brideetbagued’adapt.Ø54:07�N0047.Suntec:80l/h,BFP:40l/hà�2bar
 AN67B 73353P 2 BFP20R5 07�N0�29 Suntec:80l/h,BFP:40l/hà�2barAN67A 73453P 2 BFP�0R8 07�N6��2AN77C 72752P 2 BFP��L�� 07�N6�05
 +brideetbagued’adaptationØ54:07�N0047AN97C 942�2E� BFP�0L�� 07�N6�07AN77A 72752L� BFP�0R�� 07�N6�08AN97A 94�22E� BFP�0R�3 07�N6�04AL35B 95202P0200 2 BFP2�R3 07�N0�7� +bobine24Vc.a.:07�N0062AL35B 95202P0500 2 BFP2�R3 07�N0�7�AL35C 952�2P0500 2 BFP2�L3 07�N0�70AL35C 95242M0500 � BFP2�L3 07�N0�70 Changerpourfonctionnement�tuyauAL35A 95262P0500 2 BFP2�L3 07�N0�7�AL35C 95282P0500 2 BFP2�R3 07�N0�70AL35D 95292P0200 2 BFP2�L3 07�N0�70 +bobine24Vc.a.:07�N0062AL35C 95402P0500 2 BFP2�L3 07�N0�70 Suntec:SetRenG�/8AL35C 95652M0500 � BFP2�L3 07�N0�70 Changerpourfonctionnement�tuyauAL35A 95702P0500 2 BFP2�R3 07�N0�7�
 Pompes à fioul – Suntec
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 Suntec Pompes à fioul Danfoss
 Type No. de code1-/2
 -tuyauxType No. de code Annotations/pièces accessoires
 AL35C 95782P0500 � BFP2�L3 07�N0�70AL35B 95802P0500 2 BFP2�R3 07�N0�7�AL35C 95402P0500R 2 BFP2�L3 07�N0�70AL55B 953�2P0500 2 BFP2�R5 07�N0�73AL65C 2 BFP��L8 07�N6�09
 +brideetbagued’adaptationØ54:07�N0047AL95C 2 BFP��L�3 07�N6�0�ALE35C 93242P0500 2 BFP2�L3-LE 07�N2��9AS47A �536�P0500 2 BFP2�R3 07�N0�7�AS47B �537�P0500 2 BFP2�R3 07�N0�7�AS47C �538�P0500 2 BFP2�L3 07�N0�70AS47D �539�P0500 2 BFP2�L3 07�N0�70AS47D �550�P0500 2 BFP2�L3 07�N0�70AS47B �55��P0500 2 BFP2�R3 07�N0�7�AS47C �554�P0500 2 BFP2�L3 07�N0�70AS47D �557�P0500 2 BFP2�L3 07�N0�70 +accouplementavec�méplatAS47D �562�P0500 2 BFP2�L3 07�N0�70AS47D �568�P0500 2 BFP2�L3 07�N0�70AS47C �569�P0500 2 BFP2�L3 07�N0�70AS47D �572�P0500 2 BFP2�L3 07�N0�70AS47D �580�P0500 2 BFP2�L3 07�N0�70AS47A 74323P0500 2 BFP2�R3 07�N0�7�
 +brideetbagued‘adaptationØ54:07�N0047AS47C 74343P0500 2 BFP2�L3 07�N0�70AS47D 74353P0500 2 BFP2�L3 07�N0�70AS47A 74363P0500 2 BFP2�R3 07�N0�7�
 Pompes à fioul – Suntec
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Pompes à fioul25
 Suntec Pompes à fioul Danfoss
 Type No. de code1-/2
 -tuyauxType No. de code Annotations/pièces accessoires
 AS47C 74383P0500 2 BFP2�L3 07�N0�70
 +brideetbagued‘adaptationØ54:07�N0047
 AS47D 74393P0500 2 BFP2�L3 07�N0�70AS47C 74443P0500 2 BFP2�L3 07�N0�70AS47B 74453P0500 2 BFP2�R3 07�N0�7�AS47C 745�3M0500 � BFP2�L3 07�N0�70AS47C 746�3P0500 2 BFP2�L3 07�N0�70AS47C 75543P0500 2 BFP2�L3 07�N0�70AS47D 75623P0500 2 BFP2�L3 07�N0�70AS47A 75643P0500 2 BFP2�R3 07�N0�7�AS57C �544�P0500 2 BFP2�L5 07�N0�72AS57C 744�3P0500 2 BFP2�L5 07�N0�72
 +brideetbagued‘adaptationØ54:07�N0047AS57B 74423P0500 2 BFP2�R5 07�N0�73AS57C 75443P0500 2 BFP2�L5 07�N0�72AS67C BFP��L8 07�N6�09AE45C �360�P 2 BFP20L5 07�N0�26
 AE45C �370�M � BFP20L5 07�N0�26Conversionéventuellepourinstallationà�tuyauSuntec:Sortiegicleuren�/8NPTF
 AE47B �366�P 2 BFP20R5 07�N0�29AE47D �378�M � BFP20L5 07�N0�26
 Conversionéventuellepourinstallationà�tuyauAE47A �384�M � BFP20R5 07�N0�29AE47D �385�P 2 BFP20L5 07�N0�26AE47C �386�P 2 BFP20L5 07�N0�26AE47C �387�P 2 BFP20L5 07�N0�26AE47B 72673P 2 BFP20R5 07�N0�29 +brideetbagued‘adaptationØ54:07�B0047
 Pompes à fioul – Suntec
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 Suntec Pompes à fioul Danfoss
 Type No. de code1-/2
 -tuyauxType No. de code Annotations/pièces accessoires
 AE47C 72743M � BFP20L5 07�N0�26+brideetbagued‘adaptationØ54:07�N0047.Conversionéventuellepourinstallationà�tuyau
 AE47C 73683P 2 BFP20L5 07�N0�26AE57B �364�M � BFP20R5 07�N0�29 Conversionéventuellepourinstallationà�tuyauAE57C 73733P 2 BFP20L5 07�N0�26
 AE67D 72783P 2 BFP20L5 07�N0�26+brideetbagued‘adaptationØ54:07�N0047Suntec:80l/h,BFP:40l/hà�2bar
 AE67C 736�3P 2 BFP�0L6 07�N0272
 AE77C 72702P 2 BFP�0L8 07�N6���+brideetbagued‘adaptationØ54;07�N0047.Conversionéventuellepourinstallationà�tuyau
 AE77C 73802P 2 BFP�0L8 07�N6���AE97C 73902P 2 BFP�0L�� 07�N6�07AP47A 75553P0500 2 Pasd’échange Suntec:sortiegicleuràdroiteAP47C 75563P0500 2 BFP5�L6 07�N6204AP47B 756�3P0500 2 BFP5�R6 07�N622�AP47C 74603P0500 2 BFP5�L6 07�N6204
 +brideetbagued‘adaptationØ54:07�N0047AP57C 74433P0500 2 BFP5�L6 07�N6204AP57C 75453P0500 2 BFP5�L6 07�N6204AP57A 75493P0500 2 Pasd’échange Suntec:sortiegicleuràdroiteAP67C 74583P0500 2 BFP5�L6 07�N6204 +brideetbagued’adaptationØ54:07�N0047AP67C 75593P0500 2 BFP5�L6 07�N6204AP245C 9554�P0500 2 BFP5�L6 07�N6204AP245C 9560�P0500 2 BFP5�L8 07�N6222AP255C 2 BFP5�L6 07�N6204 +brideetbagued‘adaptationØ54:07�N0047
 Pompes à fioul – Suntec
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 Suntec Pompes à fioul Danfoss
 Type No. de code1-/2
 -tuyauxType No. de code Annotations/pièces accessoires
 AP275C 2 BFP5�L8 07�N6222 +brideetbagued‘adaptationØ54:07�N0047AP265C 95���P0500 2 FP53L6 07�N6222AP295C 2 BFP5�L�� 07�N6205 +brideetbagued‘adaptationØ54:07�N0047AT345C 95�0�P0500 2 BFP53L6 07�N62�34)
 AT245C 954�2P0500 2 BFP52EL5 07�N2202AT245D 95442P0500 2 Pasd’échange
 Suntec:SortiegicleurversladroiteAT245A 95472P0500 2 Pasd’échangeAT245D 95482M0500 2 Pasd’échangeAT255C 95492P0500 2 BFP52L6 07�N6206AT255A 95522P0500 2 Pasd’échange Suntec:SortiegicleurversladroiteAT265C 95562P0500 2 BFP52L8 07�N6207AT275C 95832P0500 2 BFP52L�� 07�N6209AT355D 95642P0500 2 Pasd’échange Suntec:SortiegicleurversladroiteAT355C 9550 2 BFP53L6 07�N62�3A2L95D 9702-2P-0500 2 BFP�2L�3 07�N6203
 Pompes à fioul – Suntec
 4)LavanneNFdelapompedoitêtrealimentéeenmêmetempsquelavanneNFdelalignegicleur
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 Pompes à fioul – Eckerlé
 Eckerlé Pompes à fioul Danfoss
 Ancienne dénomination
 Nouvelle dénomination
 Type No. de code Annotations/pièces accessoires
 UNI�.�L5L64W UNI-E2.�L�L64 BFP20L3 07�N0�68 Eckerlé:SetRenG�/8UNI�.2L�L64-50 UNI2.�2L�L64 BFP2�L3 07�N0�70 Eckerlé:SetRenG�/8UNI�.2L5L�4 UNI2.�2L�L�4 BFP2�L3 07�N0�70UNI�.2L5L64-M� UNI-E2.�L�L64-2� BFP2�L3 07�N0�70 Eckerlé:SetRenG�/8UNI�.2L5L64-50 UNI2.�2L�L64 BFP2�L3 07�N0�70UNI�.2L5M�4-50 UNI2.�2L�M�4 BFP2�L3 07�N0�70UNI�.2L5M64-50-W UNI2.�2L�M64-65 BFP2�L3 07�N0�70 Eckerlé:SetRenG�/8UNI�.2L62M�4-0�-W UNI2.�2L6M�4-65 BFP��L8 07�N6�09UNI�.2L62L�4W BFP2�L5 07�N0�72 Eckerlé:Qmax:75l/h,BFPQmax:40l/hà�2barUNI�.42L5A64-W UNI2.42L5L64-65 BFP52EL5 07�N2202 Eckerlé:SetRenG�/8UNI�.42L5L64W BFP52EL5 07�N2202 Eckerlé:SetRenG�/8UNI�.42L6L64W BFP52L8 07�N6207 Eckerlé:SetRenG�/8UNI�.72L62L�4-W UNI2.�7L6M�4-65 BFP�0L8 07�N6���UNI2.�L�L40 UNI-E2.�L�L�0(-22,-30) BFP20L3 07�N0�68 +accouplementavec�méplatUNI2.�L�L44 UNI-E2.�L�L�4 BFP20L3 07�N0�68UNI2.�L�L44H UNI-E2.�L�4 BFP20L3 07�N0�68UNI2.�R�L40 UNI-E2.�R�L�0 BFP20R3 07�N0�69 +accouplementavec�méplatUNI2.�R�L44-2� UNI-E2.�R�L�4 BFP20R3 07�N0�69UNI2.�L5L40-2� UNI-E2.�L5L�0 BFP20L5 07�N0�26 +accouplementavec�méplatUNI2.�L5L42 UNI-E2.�L5L�2 BFP20L5 07�N0�26 +accouplementavec�méplat+07�B00��UNI2.�L5L44 UNI-E2.�L5L�4(-�3) BFP20L5 07�N0�26
 UNI2.�L5L50 UNI-E2.�L5L�0 BFP20L5 07�N0�26Eckerlé:�0-25bar,BFPmax.20bar+accouplementavec�méplat
 UNI2.�L5R44 UNI-E2.�L5R�4(-�3) BFP20L5 07�N0�26UNI2.�L5R94 UNI-E2.�L5R74 BFP20L5 07�N0�26 Eckerlé:SetRenG�/8
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 Eckerlé Pompes à fioul Danfoss
 Ancienne dénomination
 Nouvelle dénomination
 Type No. de code Annotations/pièces accessoires
 UNI2.�R5L42-UI-2� UNI-E2.�R5L�2-80 BFP20R5 07�N0�29 +accouplementavec�méplatUNI2.�R5L43-UI-2� UNI-E2.�R5L�3-80 BFP20R5 07�N0�29 +brideetbagued‘adaptationØ54:07�N0047UNI2.�R5L43 BFP20R5 07�N0�29UNI2.�R5L44 UNI-E2.�R5L�4 BFP20R5 07�N0�29UNI2.�R5L54 UNI-E2.�R5L24 BFP20R5 07�N0�29 Eckerlé:max25barUNI2.�R5R42 BFP20R5 07�N0�29UNI2.�R5R44 UNI-E2.�R5R�4 BFP20R5 07�N0�29UNI2.�R5R45-2� UNI-E2.�R5R�5 BFP20R5 07�N0�29 +bagued‘adaptation:07�B00��
 UNI-E2.�R5R60 BFP20R5 07�N0�29 SetRenG�/8+accouplementavec�méplatUNI2.�R5R80 UNI-E2.�R5R40 BFP20R5 07�N0�29 +accouplementavec�méplatUNI2.�L6L46 UNI-E2.�L6L26 BFP�0L8 07�N6��� +brideetbagued’adaptation:070-0047UNI2.�L6L46-S-W UNI-E2.�L6L�6-�� BFP�0L8 07�N6��� +brideetbagued’adaptation:070-0047UNI2.�L6L54 UNI-E2.�L6L24 BFP�0L8 07�N6���UNI2.�L6L54-06 UNI-E2.�L6L24 BFP�0L8 07�N6���UNI2.�R6L25 UNI-E2.�R6L25 RSA40 070-3249UNI2.�R6R54 UNI-E2.�R6L24 BFP�0R8 07�N6��2 Eckerlé:75l/h,BFP:40l/hà�0barUNI2.�L7L55 UNI-E2.�L7L�5 BFP�0L�3 07�N6�03 +bagued’adaptation:07�B00��UNI2.�L7L55-05 UNI-E2.�L7L25 BFP�0L�3 07�N6�03 +bagued’adaptation:07�B00��UNI2.�R7L55 UNI-E2.�R7L�5 BFP�0R�3 07�N6�04 +bagued’adaptation:07�B00��UNI2.�G22L�L�0/L40 UNI-E2.�G22 BFP20L3 07�N0�68 +accouplementavec�méplat
 UNI-E2.�L�L64(-2�) BFP20L3 07�N0�68SetRenG�/8
 UNI-E2.�L5R74 BFP20L3 07�N0�72UNI2.�G4�-2�L�L�0 UNI-E2.�G4� BFP20L3 07�N0�68
 +accouplementavec�méplatUNI-E2.�G4�-�3 BFP20L3 07�N0�68UNI-E2.2L�L�0 BFP2�L3 07�N0�70 +accouplementavec�méplat
 Pompes à fioul – Eckerlé
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 Eckerlé Pompes à fioul Danfoss
 Ancienne dénomination
 Nouvelle dénomination
 Type No. de code Annotations/pièces accessoires
 UNI2.2L�L�4 UNI-E2.2L�L�4 BFP2�L3 07�N0�70UNI2.2L�L�6W UNI-E2.2L�L�6-�0 BFP2�L3 07�N0�70 +brideetbagued‘adaptationØ54:07�N0047UNI2.2L�L44 UNI-E2.2L�L�4 BFP2�L3 07�N0�70UNI2.2L�R�4 UNI-E2.2L�R�4-�2 BFP2�L3 07�N0�70UNI2.2R�L40 UNI-E2.2R�L�0 BFP2�R3 07�N0�7� +accouplementavec�méplatUNI2.2R�M�4 UNI-E2.2R�M�4 BFP2�R3 07�N0�7�UNI2.2R�R24 UNI-E2.2R�R24 BFP2�R3 07�N0�7� Eckerlé:max25bar
 UNI-E2.2R�S�4 BFP2�R3 07�N0�7�
 UNI2.2L5L�4 UNI-E2.2L5L�4-92 BFP2�L5 07�N0�72Eckerlé:SetRenG�/8Eckerlé:�0-25bar,BFP:max.20bar
 UNI2.2L5L�5-2�-05 UNI-E2.2L5L�5 BFP2�L5 07�N0�72 +bagued‘adaptation:07�B00��UNI2.2L5L40-X UNI-E2.2L5L�0-50 BFP2�L5 07�N0�72 +accouplementavec�méplat
 UNI2.2L5L42 UNI-E2.2L5L�2 BFP2�L5 07�N0�72+bagued‘adaptation:07�B00��+accouplementavec�méplat
 UNI2.2L5L60 BFP2�L5 07�N0�72 +accouplementavec�méplat
 UNI-E2.2L5L60 BFP2�L5 07�N0�72Eckerlé:SetRenG�/8+accouplementavec�méplat
 UNI2.2L5L62 BFP2�L5 07�N0�72UNI2.2L5M�4-C� UNI.E2.2L5M�4-�2 BFP2�L5 07�N0�72
 UNI2.2L5S20 UNI-E2.2L5S20 BFP2�L5 07�N0�72Eckerlé:�0-25bar,BFP:max.20bar+accouplementavec�méplat
 UNI2.2L5S20-2�-BUD UNI-E2.2L5S20BUD BFP2�L5 07�N0�72Eckerlé:max25bar,BFP:max.20bar+accouplementavec�méplat
 UNI2.2L5S74 UNI-E2.2L5L�4 BFP2�L5 07�N0�72Eckerlé:�0-25bar,BFP:max.20bar+accouplementavec�méplat
 UNI-E2.2L5S74 BFP2�L5 07�N0�72 SetRenG�/8.Eckerlé:max25bar
 Pompes à fioul – Eckerlé
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 Eckerlé Pompes à fioul Danfoss
 Ancienne dénomination
 Nouvelle dénomination
 Type No. de code Annotations/pièces accessoires
 UNI2.2R5L�4 UNI-E2.2R5L�4 BFP2�R5 07�N0�73UNI-E22R5M�4 BFP2�R5 07�N0�73
 UNI2.2R5M45 UNI-E2.2R5M�5 BFP2�R5 07�N0�73 +bagued‘adaptation:07�B00��UNI2.2R5R�4 UNI-E2.2R5R�4 BFP2�R5 07�N0�73UNI2.2R5R60-2� UNI-E2.2R5R60 BFP2�R5 07�N0�73 Eckerlé:G�/8enS+R,
 +accouplementavec�méplatUNI2.2R5R80B UNI-E2.2R5R60 BFP2�R5 07�N0�73UNI-E2.2R5S�4 BFP2�R5 07�N0�73
 UNI2.2R5S60 UNI-E2.2R5S60 BFP2�R5 07�N0�73UNI-E2.2L6L�4 BFP��L8 07�N6�09
 UNI2.2L6L�6W UNI-E2.2L6L�6-�0 BFP��L8 07�N6�09 +brideetbagued’adaptationØ54:07�N0047UNI2.2L6L24 UNI-E2.2L6L24 BFP��L8 07�N0�72
 UNI-E2.2L6LR�4-8� BFP2�L5 07�N0�73Eckerlé:75l/h,BFP:max40l/hà�2bar
 UNI2.2R6M24 UNI-E2.2R6M24 BFP2�L5 07�N0�73UNI2.2R6S24-ET UNI-E2.2R6S24(-40) BFP2�L5 07�N0�73UNI2.2R6S24ET(R�) UNI-E2.2R6S24-40 BFP2�L5 07�N0�73UNI2.2L7L26 BFP��L�� 07�N6�05 +brideetbagued’adaptationØ54:07�N0047UNI2.2L7L24 BFP��L�� 07�N6�05
 UNI-E2.2L7L28 BFP��L�� 07�N6�05UNI-E2.2L7LR�4-6� BFP��L�� 07�N6�05 BFPuniquementsortiegicleuràdroite
 UNI2.2R7L24-05 UNI-E2.2R7L24 Pasd’échange Eckerlé:sortiegicleurgaucheUNI2.2R7R24-R�(-ET) UNI-E2.2R7R24-40 BFP��R�� 07�N6�06UNI2.2R7R54-5(-ET) UNI-E2.2R7R24 BFP��R�� 07�N6�06UNI2.2R7R56-H-ET UNI-E2.2R7R24 BFP��R�� 07�N6�06
 UNI2.3L�L56(W-�-05) UNI-E2.3L�L26-80 BFP20L3 07�N0�68Eckerlé:�0-25barBFP:max.20bar+bride:07�N0047
 Pompes à fioul – Eckerlé
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 Eckerlé Pompes à fioul Danfoss
 Ancienne dénomination
 Nouvelle dénomination
 Type No. de code Annotations/pièces accessoires
 UNI2.3L�R54 UNI-E2.3L�R24-�3 BFP20L3 07�N0�68 Eckerlé:�0-25bar,BFP:max20barUNI-EL5L24-�3 BFP20L5 07�N0�26 Eckerlé:25bar,BFP:max20bar
 UNI2.3L5L54 UNI-E2.3L5L24-�3 BFP20L5 07�N0�26 Eckerlé:�0-25bar,BFP:max20bar
 UNI2.3L5L56-I(W-06) UNI-E2.3L5L26-80 BFP20L5 07�N0�26Eckerlé:�0-25bar,BFP:max20bar+bride:07�N0047
 UNI2.3L5R54-S UNI-E2.3L5R24-�3 BFP20L5 07�N0�26 Eckerlé:max25bar,BFP:max20barUNI2.3R5L54-05 UNI-E2.3R5L24 BFP20R5 07�N0�29 Eckerlé:max25bar,BFP:max20bar
 UNI-E2.3R5R24-�3 BFP20R5 07�N0�29 Eckerlé:max25bar,BFP:max20barUNI2.3R5R54 BFP20R5 07�N0�29 Eckerlé:�0-25bar,BFP:max20barUNI2.3R5R64-I UNI-E2.3R5R24-93 BFP20R5 07�N0�29 Eckerlé:max25bar,BFP:max20bar
 UNI2.3R6L55-05 UNI-E2.3R6L25 BFP20R5 07�N0�29Eckerlé:75l/h,BFP:40l/hà�2bar;+07�B00��
 UNI2.4L�M�0-VO UNI-E2.4L�M�0-22 BFP52EL3 07�N220�4) +accouplementavec�méplatUNI2.4L�M�4-C� UNI-E2.4L�M�4-�2 BFP52EL3 07�N220�4)
 UNI2.4L�R�4-C Pasd’échangeSortiegicleurdroitesurEckerléUNI2.4L�R�4-V�-2� UNI-E2.4L�R�4-�2 Pasd’échange
 UNI2.4L�R44 UNI-E2.4L�R�4 Pasd’échangeUNI-E2.4L5L20 BFP52EL5 07�N22024) +accouplementavec�méplat
 UNI2.4L5L24 UNI-E2.4L5L24 BFP52EL5 07�N22024)
 UNI-E2.4L5M20 BFP52EL5 07�N22024) +accouplementavec�méplatUNI2.4L5M24 BFP52EL5 07�N22024)
 UNI2.4L5M20-2� UNI-E2.4L5M20 BFP52EL5 07�N22024) +accouplementavec�méplatUNI2.4L5R24 Pasd’échange
 SortiegicleurdroitesurEckerléUNI2.4L5R24 Pasd’échangeUNI2.4L5S24 UNI-E2.4L5S24 Pasd’échange
 Pompes à fioul – Eckerlé
 4)LavanneNFdelapompedoitêtrealimentéeenmêmetempsquelavanneNFdelalignegicleur.
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 Eckerlé Pompes à fioul Danfoss
 Ancienne dénomination
 Nouvelle dénomination
 Type No. de code Annotations/pièces accessoires
 UNI2.4R5L24 BFP52ER5 07�N2204(4)
 UNI2.4R5L24-05 UNI-E2.4R5L24 BFP52ER5 07�N22044)
 UNI2.4R5R24 UNI-E2.4R5R24 Pasd’échangeSortiegicleurdroitesurEckerléUNI2.4R5S70 Pasd’échange
 UNI2.4R5S70-ET UNI-E2.4R5S70 Pasd’échangeUNI2.4R5.5L24 UNI-E2.4R5.5L24 BFP5�R6 07�N622�
 UNI2.4L6L22 UNI-E2.4L6L22 BFP5�L8 07�N6222accouplementavec�méplat+bagued‘adaptation:07�B00��
 UNI2.4L6L24 BFP5�L08 07�N6222UNI2.4L6L24-05 UNI-E2.4L6L24 BFP5�L08 07�N6222 Eckerlé:max75l/h,BFP:max.40l/hà�2barUNI2.4L6M24-C� UNI-E2.4L6M24-�2 BFP5�L08 07�N6222UNI2.4R6S24 Pasd’échange
 SortiegicleurdroitesurEckerléUNI2.4R6S24ET UNI-E2.4R6S24 Pasd’échange
 UNI2.4L7L23 UNI-E2.4L7L22 BFP5�L�� 07�N6205+brideetbagued’adaptationØ54:07�N0047+accouplementavec�méplat
 UNI2.4L7L24 BFP52L�� 07�N6209UNI2.4L7L24-05 UNI-E2.4L7L24 BFP52L�� 07�N6209UNI2.4L7L25-K UNI-E2.4L7L25-20 BFP52L�� 07�N6209 +bagued’adaptation07�B00��UNI2.4L7L26 BFP52L�� 07�N6209 +brideetbagued’adaptationØ54:07�N0047UNI2.4L7L58 UNI-E2.4L7L26(-05) BFP5�L�� 07�N6205 +brideetbagued’adaptationØ54:07�N0047UNI2.4L7M26 UNI-E2.4L7M25 BFP5�L�� 07�N6205 +bagued’adaptation:07�B00��UNI2.4R7R54-06 UNI-E2.4R7R24 Pasd’échange
 SortiegicleuràdroitesurEckerléUNI2.42R5R70-ET UNI-E2.42R5R70 Pasd’échange
 UNI-E2.42L5L64-65 BFP52EL5 07�N2202 Eckerlé:SetRenG�/8UNI-E2.6L5L�4 BFP20L5 07�N0�26
 Pompes à fioul – Eckerlé
 4)LavanneNFdelapompedoitêtrealimentéeenmêmetempsquelavanneNFdelalignegicleur.

Page 36
                        

Pompes à fioul
 34
 Eckerlé Pompes à fioul Danfoss
 Ancienne dénomination
 Nouvelle dénomination
 Type No. de code Annotations/pièces accessoires
 UNI2.6L5L44 BFP20L5 07�N0�26Conversionéventuellepourinstallationà�tuyau
 UNI-E2.6L6L�4 BFP20L6 07�N0272Eckerlé:75l/h,BFP:40l/hà�2bar
 UNI2.6L6L44 UNI-E2.6L6L�4 BFP20L6 07�N0272UNI2.6Stage6 Pasd’échangeUNI2.6Stage7 Pasd’échangeUNI2.7L5L44 BFP20L5 07�N0�26UNI2.7R5R44 UNI-E2.7R5R�4 BFP20R5 07�N0�29UNI2.8L5L�6 BFP2�L5 07�N0�72 BFPsansréglageàdistance+bride:07�N0047UNI2.9�L5L44 UNI-E2.9�L5L�4 Pasd’échangeUNI2.9�L7L44-05 UNI-E2.9�L7L�4 Pasd’échangeUNI2.9�R7L44 UNI-E2.9�R7L�4 Pasd’échangeUNI2.93L�R44 UNI-E2.93L�R�4 Pasd’échangeUNI2.96L5L44-05 UNI-E2.96L5L�4 Pasd’échangeUNI2.96L7L44 UNI-E2.96L7L�4 Pasd’échangeUNI2.�0L7L56-S-W UNI-E2.�0L7L26-�� RSA60 070L3362UNI2.�0L7L56-W�-05 UNI-E2.�0L7L26-�� RSA60 070L3362 +bride:070-02��UNI2.�0L8L56-S-W UNI-E2.�0L8L26-�� RSA95 070L3482UNI2.�0L8L56-W�-05 UNI-E2.�0L8L26-�� RSA95 070L3482 +bride:070-02��UNI2.�2L�L�4 BFP2�L3 07�N0�70UNI2.�2L�L64 BFP2�L3 07�N0�70 Eckerlé:SetRenG�/8UNI2.�2L�M�4 BFP��L8 07�N6�09UNI2.�2L�M64 BFP��L8 07�N6�09UNI2.�2L�M64-65 BFP2�L3 07�N0�70 Eckerlé:SetRenG�/8UNI2.�2L6M�4 BFP��L8 07�N6�09UNI2.�2L6M�4-65 BFP��L8 07�N6�09
 Pompes à fioul – Eckerlé
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Pompes à fioul
 Eckerlé Pompes à fioul Danfoss
 Ancienne dénomination
 Nouvelle dénomination
 Type No. de code Annotations/pièces accessoires
 UNI2.�3L8L56-S UNI-E2.�3L8L26-�� Pasd’échangeUNI2.�7L6M�4-65 Pasd’échangeUNI2.20��L7L26-W-0� UNI-E2.20L7L26 Pasd’échange Eckerlé:diamètred’arbre7/�6BPC BPC-40�.�LL�� BFP20L3 07�N0�68BPC BPC-40�.�LL2� BFP20L3 07�N0�68 Eckerlé:SetRenG�/8BPC BPC-40�.�LR�� BFP20L3 07�N0�68BPC BPC-40�.�LR2� BFP20L3 07�N0�68 Eckerlé:SetRenG�/8BPC BPC-40�.�RL�� BFP20R3 07�N0�69BPC BPC-40�.�RL2� BFP20R3 07�N0�69 Eckerlé:SetRenG�/8BPC BPC-40�.�RR�� BFP20R3 07�N0�69BPC BPC-40�.�RR2� BFP20R3 07�N0�69 Eckerlé:SetRenG�/8BPC BPC-40�.�RR��(+) BFP20R3 07�N0�69 +brideetbagued’adaptationØ54,07�N0047BPC BPC-402.�LL�� BFP2�L3 07�N0�70BPC BPC-402.�LL2� BFP2�L3 07�N0�70 Eckerlé:SetRenG�/8BPC BPC-402.�RL�� BFP2�R3 07�N0�7�BPC BPC-402.�RR�� BFP2�R3 07�N0�7�BPC BPC-402.�RR2� BFP2�R3 07�N0�7� Eckerlé:SetRenG�/8BPC BPC-402.�LL��(+) BFP2�L3 07�N0�70 +brideetbagued’adaptationØ54:07�N0047BPC BPC-402.�LR�� BFP2�L3 07�N0�70BPC BPC-402.�LR2� BFP2�L3 07�N0�70 Eckerlé:SetRenG�/8BPC BPC-402.�RL2� BFP2�R3 07�N0�7� Eckerlé:SetRenG�/8
 BPC BPC-402.3LL�� BFP52EL3 07�N220� LabobineNFdelapompedoitêtreraccordéeenparallèleaveclabobineNFdelalignegicleur
 BPC BPC-402.3LR�� Pasd’échange Eckerlé:sortiegicleuràdroite
 BPC BPC-402.3RL�� BFP52ER3 07�N2203 LabobineNFdelapompedoitêtreraccordéeenparallèleaveclabobineNFdelalignegicleur
 BPC BPC-402.3RR2� Pasd’échange Eckerlé:sortiegicleuràdroite
 Pompes à fioul – Eckerlé
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Pompes à fioul
 Delta Pompes à fioul Danfoss
 Type No. de code1-/2
 -tuyauxType No. de code Annotations/pièces accessoires
 V V�LR24(ou5) 2 BFP20L3 07�N0�68V V�LR�4(ou5) � BFP20L3 07�N0�68V V�LL24(ou5) 2 BFP20L3 07�N0�68V V�LL�4(ou5) � BFP20L3 07�N0�68V V�RL24(ou5) 2 BFP20R3 07�N0�69V V�RL�4(ou5) � BFP20R3 07�N0�69V V�RR�4(ou5) 2 BFP20R3 07�N0�69V V�RR�4(ou5) � BFP20R3 07�N0�69V V2LR24(ou5) 2 BFP�0L6 07�N0272V V2LR�4(ou5) � BFP�0L6 07�N0272V V2LL24(ou5) 2 BFP20L5 07�N0�26
 Delta:57l/h;BFP:40l/hà�0barV V2LL�4(ou5) � BFP20L5 07�N0�26V V2RL24(ou5) 2 BFP�0R6 07�N0273V V2RL�4(ou5) � BFP�0R6 07�N0273V V2RR24(ou5) 2 BFP20R5 07�N0�29
 Delta:57l/h;BFP:40l/hà�0barV V2RR�4(ou5) � BFP20R5 07�N0�29VU VU3LR�4(ou5) � BFP�0L8 07�N6���VU VU3LR24(ou5) 2 BFP�0L8 07�N6���VU VU3RL�4(ou5) � BFP�0R8 07�N6��2VU VU3RL24(ou5) 2 BFP�0R8 07�N6��2VU VU4LR�4(ou5) � BFP�0L�� 07�N6�07VU VU4LR24(ou5) 2 BFP�0L�� 07�N6�07VU VU4LR�4(ou5) � BFP�0R�� 07�N6�08VU VU4LR24(ou5) 2 BFP�0R�� 07�N6�08VU VU5LR�4(ou5) � BFP�0L�� 07�N6�07VU VU4LR24(ou5) 2 BFP�0L�� 07�N6�07
 Pompes à fioul – Delta
 36
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Pompes à fioul37
 Delta Pompes à fioul Danfoss
 Type No. de code1-/2
 -tuyauxType No. de code Annotations/pièces accessoires
 VU VU5RL�4(ou5) � BFP�0R�� 07�N6�08VU VU5RL24(ou5) 2 BFP�0R�� 07�N6�08VD VD�LR24(ou5) 2 BFP20L3 07�N0�68VD VD�LR�4(ou5) 2 BFP20L3 07�N0�68VD VD�LL24(ou5) � BFP20L3 07�N0�68VD VD�LL�4(ou5) 2 BFP20L3 07�N0�68VD VD�RL24(ou5) � BFP20R3 07�N0�69VD VD�RL�4(ou5) 2 BFP20R3 07�N0�69VD VD�RR24(ou5) � BFP20R3 07�N0�69VD VD�RR�4(ou5) 2 BFP20R3 07�N0�69VD VD2LR24(ou5) � BFP�0L6 07�N0272VD VD2LR�4(ou5) 2 BFP�0L6 07�N0272VD VD2LL24(ou5) � BFP20L5 07�N0�26 Delta:57l/h;BFP:40l/hà�0barVD VD2LL�4(ou5) 2 BFP20L5 07�N0�26VD VD2RL24(ou5) 2 BFP�0R6 07�N0273VD VD2RL�4(ou5) � BFP�0R6 07�N0273VD VD2RR24(ou5) 2 BFP20R5 07�N0�29 Delta:57l/h;BFP:40l/hà�0barVD VD2RR�4(ou5) � BFP20R5 07�N0�29VD VD3LR�4(ou5) � BFP�0L8 07�N6���VD VD3LR24(ou5) 2 BFP�0L8 07�N6���VD VD3RL�4(ou5) � BFP�0R8 07�N6��2VD VD3RL24(ou5) 2 BFP�0R8 07�N6��2VD VD4LR�4(ou5) � BFP�0L�� 07�N6�07VD VD4LR24(ou5) 2 BFP�0L�� 07�N6�07VD VD4RL�4(ou5) � BFP�0R�� 07�N6�08VD VD4RL24(ou5) 2 BFP�0R�� 07�N6�08
 Pompes à fioul – Delta
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 38
 Delta Pompes à fioul Danfoss
 Type No. de code1-/2
 -tuyauxType No. de code Annotations/pièces accessoires
 VM VM�LR24 2 BFP2�L3 07�N0�70 F84-220:Indiqueunebobine220V,50Hzetcâbleséparé.Pourd’autrestensions,commanderenplus:07�N006�bobine��0/�20Vc.a.ou07�N0062bobine24Vc.a.
 VM VM�LR�4 � BFP2�L3 07�N0�70VM VM�LL24 2 BFP2�L3 07�N0�70VM VM�LL�4 � BFP2�L3 07�N0�70VM VM�RL24 2 BFP2�R3 07�N0�7�VM VM�RL�4 � BFP2�R3 07�N0�7�VM VD�RR24 2 BFP2�R3 07�N0�7�VM VM�RR�4 � BFP2�R3 07�N0�7�VM VM2LR24 2 BFP��L6 07�N0270VM VM2LR�4 � BFP��L6 07�N0270VM VM2LL24 2 BFP2�L5 07�N0�72
 Delta:57l/h;BFP:40l/hà�0barVM VM2LL�4 � BFP2�L5 07�N0�72VM VM2RL24 2 BFP��R6 07�N027�VM VM2RL�4 � BFP��R6 07�N027�VM VM2RR24 2 BFP2�R5 07�N0�73
 Delta:57l/h;BFP:40l/hà�0barVM VM2RR�4 � BFP2�R5 07�N0�73VM VM3LR�4 � BFP��L8 07�N6�09VM VM3LR24 2 BFP��L8 07�N6�09VM VM3RL�4 � BFP��R8 07�N6��0VM VM3RL24 2 BFP��R8 07�N6��0
 Pompes à fioul – Delta
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 Delta Pompes à fioul Danfoss
 Type No. de code1-/2
 -tuyauxType No. de code Annotations/pièces accessoires
 VM VM�LR24(ou5)M8-220 2 BFP2�L3 07�N0�70 M8-220: Indiqueunebobine220V,50Hzetcâbleincorporé.Undescâblessuivantdoitêtrecommandé:câble07�G0200L=500mmoucâble07�G0204L=7�0mmoucâble07�G0202L=280mmPourd’autrestensions,commanderenplus:07�N006�bobine��0/�20Vc.a.ou:07�N0062bobine24Vc.a.
 VM VM�LR�4(ou5)M8-220 � BFP2�L3 07�N0�70VM VM�LL24(ou5)M8-220 2 BFP2�L3 07�N0�70VM VM�LL�4(ou5)M8-220 � BFP2�L3 07�N0�70VM VM�RL24(ou5)M8-220 2 BFP2�R3 07�N0�7�VM VM�RL�4(ou5)M8-220 � BFP2�R3 07�N0�7�VM VD�RR24(ou5)M8-220 2 BFP2�R3 07�N0�7�VM VM�RR�4(ou5)M8-220 � BFP2�R3 07�N0�7�VM VM2LR24(ou5)M8-220 2 BFP��L6 07�N0270VM VM2LR�4(ou5)M8-220 � BFP��L6 07�N0270VM VM2LL24(ou5)M8-220 2 BFP2�L5 07�N0�72*VM VM2LL�4(ou5)M8-220 � BFP2�L5 07�N0�72*VM VM2RL24(ou5)M8-220 2 BFP��R6 07�N027�VM VM2RL�4(ou5)M8-220 � BFP��R6 07�N027�VM VM2RR24(ou5)M8-220 2 BFP2�R5 07�N0�73*VM VM2RR�4(ou5)M8-220 � BFP2�R5 07�N0�73*VM VM3LR�4(ou5)M8-220 � BFP��L8 07�N6�09VM VM3LR24(ou5)M8-220 2 BFP��L8 07�N6�09VM VM3RL�4(ou5)M8-220 � BFP��R8 07�N6��0VM VM3RL24(ou5)M8-220 2 BFP��R8 07�N6��0
 Pompes à fioul – Delta
 39
 *Delta:57l/h;BFP:40l/hà�0bar
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 Delta Pompes à fioul Danfoss
 Type No. de code1-/2 -
 tuyauxType No. de code Annotations/pièces accessoires
 VMK VMK�LR24-6/F84-220 2 BFP52EL3 07�N0220�4) F84-220:Indiqueunebobine220V,50Hzetcâbleséparé
 BFP52/5�pasdisponiblesend’autrestensions
 M8-220:voirremarquepagesuivante
 VMK VMK�LR�4-6/F84-220 � BFP52EL3 07�N0220�4)
 VMK VMK�LL24-6/F84-220 2 Pasd’échange*VMK VMK�LL�4-6/F84-220 � Pasd’échange*VMK VMK�RL24-6/F84-220 2 Pasd’échange*VMK VMK�RL�4-6/F84-220 � Pasd’échange*VMK VMK�RR24-6/F84-220 2 BFP52ER3 07�N22034)
 VMK VMK�RR�4-6/F84-220 � BFP52ER3 07�N22034)
 VMK VMK2LR24-6/F84-220 2 BFP5�L6 07�N6204VMK VMK2LR�4-6/F84-220 � BFP5�L6 07�N6204VMK VMK2LL24-6/F84-220 2 Pasd’échange*VMK VMK2LL�4-6/F84-220 � Pasd’échange*VMK VMK2RL24-6/F84-220 2 Pasd’échange*VMK VMK2RL�4-6/F84-220 � Pasd’échange*VMK VMK2RL�4-6/F84-220 2 BFP5�R6 07�N622�VMK VMK2RR�4-6/F84-220 � BFP5�R6 07�N622�VMK VMK3LR�4(ou5)M8-220 � BFP5�L8 07�N6222VMK VMK3LR24(ou5)M8-220 2 BFP5�L8 07�N6222VMK VMK3RR�4(ou5)M8-220 � BFP5�R8 07�N6223VMK VMK3RR24(ou5)M8-220 2 BFP5�R8 07�N6223
 Pompes à fioul – Delta
 4) LavanneNFdelapompedoitêtrealimentéeenmêmetempsquelavanneNFdelalignegicleur* Pasremplacée:Deltasortiegicleuràdroite
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Pompes à fioul4�
 Delta Pompes à fioul Danfoss
 Type No. de code1-/2
 -tuyauxType No. de code Annotations/pièces accessoires
 VMK VMK�LR24-6/M8-220 2 BFP52EL3 07�N0220�4) M8-220:Indiqueunebobine220V,50HzetcâbleincorporéUndescâblessuivantdoitêtrecommandé:
 PourlabobineNF:CâbleNr.07�G0200L=500mm,ouCâbleNr.07�G0202L=280mm,ouCâbleNr.07�G0204L=7�0mm
 PourlabobineNO:CâbleNr.07�G020�L=500mm,ouCâbleNr.07�G0203L=280mm,ouCâbleNr.07�G0205L=7�0mm
 BFP52/5�pasdisponiblesend’autrestensions
 VMK VMK�LR�4-6/M8-220 � BFP52EL3 07�N0220�4)
 VMK VMK�LL24-6/M8-220 2 Pasd’échange*VMK VMK�LL�4-6/M8-220 � Pasd’échange*VMK VMK�RL24-6/M8-220 2 Pasd’échange*VMK VMK�RL�4-6/M8-220 � Pasd’échange*VMK VMK�RR24-6/M8-220 2 BFP52ER3 07�N22034)
 VMK VMK�RR�4-6/M8-220 � BFP52ER3 07�N22034)
 VMK VMK2LR24-6/M8-220 2 BFP5�L6 07�N6204VMK VMK2LR�4-6/M8-220 � BFP5�L6 07�N6204VMK VMK2LL24-6/M8-220 2 Pasd’échange*VMK VMK2LL�4-6/M8-220 � Pasd’échange*VMK VMK2RL24-6/M8-220 2 Pasd’échange*VMK VMK2RL�4-6/M8-220 � Pasd’échange*VMK VMK2RR24-6/M8-220 2 BFP5�R6 07�N622�VMK VMK2RR�4-6/M8-220 � BFP5�R6 07�N622�VMK VMK3LR�4(oder5)M8-220 � BFP5�L8 07�N6222VMK VMK3LR24(oder5)M8-220 2 BFP5�L8 07�N6222VMK VMK3RR�4(oder5)M8-220 � BFP5�R8 07�N6223VMK VMK3RR24(oder5)M8-220 2 BFP5�R8 07�N6223
 Pompes à fioul – Delta
 4) LavanneNFdelapompedoitêtrealimentéeenmêmetempsquelavanneNFdelalignegicleur* Pasremplacée:Deltasortiegicleuràdroite
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Pompes à fioul
 RSA28–RSA40–RSA60
 Type L1 L2 L3RSA28 30,0 62,0 ��,4RSA40 28,8 60,8 �0,2RSA60 26,8 58,8 –
 Dimensions – RSA
 42
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 RSA28–RSA40–RSA60Bride070-02��
 Accessoires – RSA
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Pompes à fioul
 44
 Dimensions – BFP 10/11
 Type3,5,6
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Pompes à fioul45
 Type3et5
 Dimensions – BFP 20/21
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Pompes à fioul
 46
 Type3et5
 Dimensions – BFP 41
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Pompes à fioul47
 Type8,��et�3
 Dimensions – BFP 10/11
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 48
 Dimensions – BFP 12
 Type8,��et�3
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Pompes à fioul49
 Type6,8,��et�3
 Dimensions – BFP 51
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Pompes à fioul
 50
 Dimensions – BFP 52 E
 Type3et5
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Pompes à fioul5�
 Type6,8,��et�3
 Dimensions – BFP 52
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Pompes à fioul
 52
 Type6,8��et�3
 Dimensions – BFP 53
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Pompes à fioul53
 Visetbagued’adaptationNo.decode07�B00��
 Accessoires – BFP
 Vis,bagued’adaptationetbrideNo.decode07�N0047
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Pompes à fioul
 54
 Nota !Lesensderotation,lapositiondelasortiegicleuretdesautresorifices,sonttoujoursvuscôtéarbre
 Modification pour fonctionnement 1 ou 2 tuyaux, Remplacement du filtre (H)
 RSABFP 10/11 Type 3, 5, 6
 2tuyaux:Vis(A)enplace
 �tuyau:Vis(A)retirée
 2tuyaux:Vis(A)sansrondellefendue
 �tuyau:Vis(A)avecrondellefendue
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Pompes à fioul55
 Modification pour fonctionnement 1 ou 2 tuyaux, Remplacement du filtre (H)
 BFP 20/21 Type 3, 5, 6BFP 41 Type 3, 5BFP 52E Type 3, 5
 BFP 10/11 Type 8, 11, 13BFP 12 Type 8, 11, 13BFP 51 Type 6, 8, 11, 13BFP 52 Type 6, 8, 11, 13BFP 53 Type 6, 8, 11, 13
 2tuyaux:Vis(A)enplace
 �tuyau:Vis(A)retirée
 2tuyaux:Vis(A)sansrondellefendue
 �tuyau:Vis(A)avecrondellefendue
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 56
 P1 RéglagedelapressionS Orificed’aspirationG�/4
 R OrificederetourG�/4
 P OrificedesortieG�/8
 Pn OrificepourmesuredelapressionG�/8
 Raccordements – RSA
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Pompes à fioul57
 P1 RéglagedelapressionS Orificed’aspirationG�/4
 R OrificederetourG�/4
 E SortiegicleurG�/8
 P Orificepourmesuredelapression G�/8
 V Orificepourmesuredeladépression G�/8
 H Filtre
 Type3,5et6
 Raccordements – BFP 10/11
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 Raccordements – BFP 20/21
 Type3et5
 P1 RéglagedelapressionS Orificed’aspirationG�/4
 R OrificederetourG�/4
 E SortiegicleurG�/8
 P Orificepourmesuredelapression G�/8
 V Orificepourmesuredeladépression G�/8
 H Filtre
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Pompes à fioul59
 P1 RéglagedelapressionS Orificed’aspirationG�/4
 R OrificederetourG�/4
 E SortiegicleurG�/8
 P Orificepourmesuredelapression G�/8
 V Orificepourmesuredeladépression G�/8
 H Filtre
 Raccordements – BFP 41
 Type3et5
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 60
 P1 RéglagedelapressionS Orificed’aspirationG�/4
 R OrificederetourG�/4
 E SortiegicleurG�/8
 P Orificepourmesuredelapression G�/8
 V Orificepourmesuredeladépression G�/8
 Type8,��et�3
 Raccordements – BFP 10/11
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Pompes à fioul6�
 Type8,��et�3
 Raccordements – BFP 12
 P1 RéglagedelapressionS Orificed’aspirationG�/4
 R OrificederetourG�/4
 E SortiegicleurG�/8
 P Orificepourmesuredelapression G�/8
 V Orificepourmesuredeladépression G�/8
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Pompes à fioul
 62
 Type6,8,��et�3
 Raccordements – BFP 51
 P1 Réglagedelapression,étage�P2 Réglagedelapression,étage2S Orificed’aspirationG�/4
 R OrificederetourG�/4
 E SortiegicleurG�/8
 P Orificepourmesuredelapression G�/8
 V Orificepourmesuredeladépression G�/8
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 P1 Réglagedelapression,étage�P2 Réglagedelapression,étage2S Orificed’aspirationG�/4
 R OrificederetourG�/4
 E SortiegicleurG�/8
 P Orificepourmesuredelapression G�/8
 V Orificepourmesuredeladépression G�/8
 H Filtre
 Type3et5
 Raccordements – BFP 52E
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 Raccordements – BFP 52
 Type6,8,��et�3
 P1 Réglagedelapression,étage�P2 Réglagedelapression,étage2S Orificed’aspirationG�/4
 R OrificederetourG�/4
 E SortiegicleurG�/8
 P Orificepourmesuredelapression G�/8
 V Orificepourmesuredeladépression G�/8
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Pompes à fioul65
 Type6,8,��et�3
 Raccordements – BFP 53
 P1 Réglagedelapression,étage�P2 Réglagedelapression,étage2Pc SortiepressionpourverinhydrauliqueS Orificed’aspirationG�/4
 R OrificederetourG�/4
 E SortiegicleurG�/8
 P Orificepourmesuredelapression G�/8
 V Orificepourmesuredeladépression G�/8
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Boîtes de contrôle
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 2. Conversion des boîtes de contrôle pour brûleurs à fioul
 Table des matières
 Introduction ................................................................................................................................Page 67 Conversion 75F,57H,57L->BHO.......................................................................................Page 68 Conversion BHOanciennesséries->BHO.....................................................................Page 69 Conversion BHO�WLEetBHO4WLE-> LOA44..........................................................Page 69 Conversion BHO2�/25etBHOV22-> LOA44...............................................................Page 70 Conversion LOA-> BHO.........................................................................................................Page 7� Conversion BHO-> BHO.........................................................................................................Page 72 Dimensions BHO.......................................................................................................................Page 73 Dimensions Accessoires.........................................................................................................Page 74 Accessoires BHO.......................................................................................................................Page 75
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67
 Boîtes de contrôle
 Conversion des boîtes de contrôle pour brûleurs à fioul
 Remplacementdesboîtesdecontrôlepourselonlestableauxsuivants:
 LesanciennesboîtesdecontrôleDanfosstypes57F,57H,57LetBHOpeuventêtreremplacées.
 LanormeeuropéenneEN230précisequelesboîtesdecontrôledoiventêtreprotégéescontrelessous-tensions.CetteprotectionestinclusedanslaBHO64.
 C’estdonclaboîtedecontrôleBHO64quiremplaceleplussouventlesanciennesréférencesDanfoss.
 Letableaugénéralestconstruitcommesuit:
 • Lacolonne�désignelesancienstypesdeboîtesdecontrôleàchanger.
 • Lacolonne2donnelesno.decodedesboîtesdecontrôleàchanger.
 • Lacolonne4présentelesnouveauxtypesde
 boîtesdecontrôleDanfoss.• Lacolonne5donnelesno.decodecorrespon-
 dants.• Ladernièrecolonnedonnelesno.decodedes
 accessoirescorrespondants
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Boîtes de contrôle
 68
 Anciennes séries Danfoss Boîtes de contrôle actuelles
 Type No. de code Type No. de code Annotations/pièces accessoires
 57F� 057F000� BHO64 057H7236+057H72�0+057H72��+057H7279+057H727�+057H7272
 57F3 057F0003 BHO64 057H723657H� 057H0062 BHO64 057H7236
 057H7022
 57H� 057H0072 BHO64 057H723657H� 057H�002 BHO64 057H723657H3 057H�003 BHO64 057H723657H�WLE 057H0042 LOA44 057H724057H� 057H0052 BHO64 057H723657H2 057H0053 BHO64 057H723657H2 057H0063 BHO64 057H723657H3 057H�005�) BHO64 057H723657H3 057H0054�) BHO64.� 057H7237
 +057H72�0+057H72��+057H7279+057H727�+057H727257H3 057H0064�) BHO64.� 057H723757H5 057H0045 LOA44 057H7240
 057H702257H5 057H0055 BHO64 057H723657H5 057H0065 BHO64 057H723657H6 057H0032 Pasd’échange
 +057H72�0+057H72��+057H7279+057H727�+057H7272Utiliseruncontacteur380V
 57L� 057L000� BHO64 057H723657L�d 057L0002 BHO64 057H723657L3 057L0003 BHO64.� 057H723757L3d 057L0004 BHO64.� 057H7237BCG�d 057L�00� Pasd’échangeBCG�d 057L�002 Pasd’échangeBCG�d 057L�003 Pasd’échangeBCG3,3d 057L�004 Pasd’échange
 Boîtes de contrôle
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 Boîtes de contrôle
 Anciennes séries Danfoss Boîtes de contrôle actuelles
 Type No. de code Type No. de code Annotations/pièces accessoires
 BCG3.5d 057L�005 Pasd’échangeBHO�A 057H30�3 BHO64 057H7236
 057H7022
 BHO�B 057H30�4 BHO64 057H7236BHO� 057H30�� BHO64 057H7236BHO�WLE 057H30�0 LOA44 057H7240BHO�WLE 057H3054 LOA44 057H7240BHO3B 057H30�8 BHO64.� 057H7237BHO3B 057H3020 BHO64.� 057H7237BHO40 057H4�04 BHO64 057H7236BHO4B 057H4�44 BHO64 057H7236BHO4WLE 057H4��0 LOA44 057H7240BHO4.� 057H30�2 BHO64 057H7236BHO4.�B 057H3039 BHO64 057H7236BHO4.�B 057H3044 BHO64 057H7236BHO5 057H4�05 BHO64 057H7236
 +057H72�0+057H72��+057H7279+057H727�+057H7272BHO5.� 057H30�5 BHO64 057H7236BHO6 057H3032 Pasd’échange
 057H7022
 BHO�� 057H20�� BHO64 057H7236BHO��.� 057H20�� BHO64 057H7236BHO��.� 057H20�3 BHO64 057H7236BHO��.� 057H20�4 BHO64 057H7236BHO�2 057H203� BHO64 057H7236BHO�2 057H20�2 BHO64 057H7236BHO�2.� 057H2005 BHO64 057H7236BHO�2.� 057H20�2 BHO64 057H7236
 Boîtes de contrôle
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 Anciennes séries Danfoss Boîtes de contrôle actuelles
 Type No. de code Type No. de code Annotations/pièces accessoires
 BHO�5 057H20�5 BHO64 057H7236 +057H72�0+057H72��+057H7279+057H727�+057H7272BHO2� 057H2042 LOA44 057H7240 +057H7022BHO25 057H2045 LOA44 057H7240 +057H72�0+057H72��+057H7279+057H727�+057H7272BHOV� 057H30�6 BHO64 057H7236
 057H7022
 BHOV4 057H3030 BHO64 057H7236BHOV4A 057H3033 BHO64 057H7236BHOV4B 057H3034 BHO64 057H7236BHOV�2.2 057H2030 BHO64 057H7236BHOV�2.2 057H2033 BHO64 057H7236BHOV�2.2 057H2034 BHO64 057H7236BHOV22 057H2054 LOA44 057H7240FRA 086B0090 LAE�0,LFE�0 LandisStaefa NonfourniparDanfossFRU 086B009� LFE LandisStaefa NonfourniparDanfoss
 Boîtes de contrôle
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 Boîtes de contrôle
 Landis & Gyr Boîtes de contrôle actuelles
 Type No. de code Type No. de code Annotations/pièces accessoires
 LOA2�.� 7�B27 BHO64LOA2�.� 73A27 PasderemplacementLOA22.� 7�B27 BHO64 057H7236LOA22 “DF” BHO64 057H7236LOA24.� 7�B27 BHO64 057H7236LOA24.5 7�C27 BHO64 057H7237LOA44.2 52A27 LOA44 057H7240
 Boîtes de contrôle
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 BHO BHO
 Type No. de codeAnnotations/
 pièces accessoiresType No. de code
 Annotations/pièces accessoires
 BHO6�A 057H703� BHO64A 057H7230BHO6� 057H7032 BHO64 057H7236BHO62 057H7034 BHO64 057H7236BHO62D 057H7035 BHO64 057H7236BHO64 057H7036 BHO64 057H7236BHO64A 057H7030 BHO64A 057H7230BHO64.� 057H7037 BHO64.� 057H7237
 Composants défectueux Composants de remplacementComposantsdéfectueux BHO+cellulephotoSérieBHO60 BHOseulementAnciennescellulesLD/LDS057H002x+057H202x
 BHO+cellulephoto
 NouvellescellulesLD/LDS057H70xx
 Cellulephotoseulement
 Danslesbrûleurssansélectrovanne,lemoteurdoitêtrebranchésurlaboîtedecontrôleauxbornesprévuespourl‘électrovanne,desortequ’aulieud’unepré-ventilationilseproduiseunpré-allumage.
 Lorsdestravauxd’entretiensurlebrûleur,pourcausedeboîtedecontrôleoudecellulephotoélectriquedéfectueuse,faireattentionàlagénérationducomposantàchanger.Danscertainscas,pourdesproblèmesdecompatibilité,ilseranécessairedechangerlesdeuxcomposants,mêmesiunseulestdéfectueux.
 Boîtes de contrôle
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 Boîtes de contrôle
 Boîtedecontrôleavecembaseetpasse-fils057H72��
 Embase057H72�0Partiehachuréeamovible
 Passe-fils057H72��
 Passe-fils57H72�2
 Dimensions – BHO
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 H=65,5 L=520
 Cellulephotoélectrique,brideetanneaudeserrage:
 057H727� 057H7272 057H7287
 Dimensions – Accessoires
 AdaptateurBHA��/�2pouranciennesboîtes:
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 Boîtes de contrôle
 AccessoiresPièces pour maintenance:
 Désignation No. de code AnnotationsBHA��/�2 057H7020 AdaptateurCellulephotoélectrique 057H7287 CorpslongethautesensibilitéBride 057H727� Commepourl’anciennecellulephotoélectriqueLDAnneaudeserrage 057H7272
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 Partiesupérieureavec�2bornes
 AdaptateurBHA��/�2
 Embaseavec9bornes
 Adaptateur+BHO6�,BHO62,BHO62DetBHO64,ontensemblelamêmehauteurqueBHO��/�2.
 Accessoires
 Lorsd’unentretien,lacellulephotoélectriquedoitaussiêtrechangée,afindegarantirunfonctionnementfiable.
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 Transformateurs d‘allumage
 3. Conversion des transformateurs d’allumage
 Table des matières
 Introduction ................................................................................................................................Page 78 Conversion 52L->EBI............................................................................................................Page 79 Dimensions EBI.........................................................................................................................Page 8� Accessoires ................................................................................................................................Page 82
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 Conversion des transformateurs d’allumage
 Introduction.Lorsqu’ilestnécessairedechangeruntransforma-teurd’allumage,suivrelesindicationsdutableauci-dessous
 • Lacolonne�représenteletypede transformateurd’allumageàchanger.• Lacolonne2donnelesNo.decodedes transformateursd’allumageàchanger.• Lacolonne4indiquelenouvelallumeur électroniqueDanfoss.• Lacolonne5indiqueleNo.decode correspondant.• LadernièrecolonneindiquelesNos.decode desaccessoiresnécessaires
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 Transformateurs d‘allumage
 Transformateurs d’allumage
 52L EBI
 Type No. de code Type No. de codeAnnotations/pièces
 accessoires52L 052L0000-03 EBI 052F0030
 +052F2�02+052F006�
 52L 052L0005 EBI 052F003052L 052L0007-09 EBI 052F003052L 052L00�4-�5 EBI 052F003052L 052L00�7 EBI 052F003052L 052L00�9-20 EBI 052F003052L 052L0023 EBI 052F003052L 052L0028 EBI 052F003052L 052L0034 EBI 052F003052L 052L0036-39 EBI 052F003052L 052L004�-42 EBI 052F003052L 052L0045-48 EBI 052F003052L 052L0050-56 EBI 052F003052L 052L0058-6� EBI 052F003052L 052L0063-64 EBI 052F003052L 052L0066-79 EBI 052F003052L 052L0082 EBI 052F003052L 052L0086-87 EBI 052F003052L 052L0089-93 EBI 052F003052L 052L0095-98 EBI 052F003052L 052L�033 EBI 052F003052L 052L�0�� EBI 052F003052L 052L�050-5� EBI 052F003052L 052L�054-57 EBI 052F0030
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 Transformateurs d’allumage
 52L EBI
 Type 75No. de code Type No. de codeAnnotations/pièces
 accessoires52L 052L�075-76 EBI 052F0030
 +052F2�02+052F006�
 52L 052L�080 EBI 052F003052L 052L�085 EBI 052F003052L 052L0040 EBI 052F003052L 052L0049 EBI 052F003052L 052L00�8 EBI 052F003052L 052L0026 EBI 052F003052L 052L0030 EBI 052F003052L 052L0065 EBI 052F003052L 052L0088 EBI 052F003052L 052L�058 EBI 052F003052L 052L0006 Pasderemplacement52L 052L00�3 Pasderemplacement52L 052L00�6 Pasderemplacement52L 052L002� Pasderemplacement52L 052L0044 Pasderemplacement52L 052L0062 Pasderemplacement52L 052L0099-�002 Pasderemplacement52L 052L�007-08 Pasderemplacement52L 052L�0�0 Pasderemplacement52L 052L�0�9 Pasderemplacement52L 052L�02�-22 Pasderemplacement52L 052L00�0 Pasderemplacement52L 052L0027 Pasderemplacement
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 Transformateurs d‘allumage
 Dimensions – EBI
 EBI EBI M EBI 1P a: Connexion secondaire gaucheb: Connexion secondaire droitec: Borne de mise à la terrea+b a+b+c b+c
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 KitderemplacementEBINo.decode052F006�
 Accessoires
 Ilcomprend:2câblesd’allumagesecondairesaveccossedeØ4mm2cossesØ4mm2cossesØ6,35mm2visM42visM52visautoforantesØ4,2mm�supportautocollant
 Lekitderemplace-mentEBI,No.052F006�s’emploiepourlechangementp.ex.d’untransformateurd’allumageDanfosstype52Loud’uneautremarque.Lekitcomprendlescâbleshautetension,lescossesettouteunesériedevis.PourlemontagedukitEBI,ilsuffitd’unevisetdusupportautocollant.L‘EBIpeutainsiservirdanslaplupartdesinstallationsexistantes,sansqu’ilsoitnécessairedepercerdenouveauxtrousdanslebrûleur.

Page 85
                        

83
 Gicleurs à fioul
 Table des matières
 Introduction .....................................................................................................................................Page 84 Vuegénéraledelagamme...........................................................................................................................Page 85 Conversion .....................................................................................................................................Page 86 Marquagedesgicleurs.....................................................................................................................................Page 87 Dimensions .....................................................................................................................................Page 88 Débitsdesgicleurs .....................................................................................................................................Page 89 Pressionderéférence .....................................................................................................................................Page 90
 Gicleurs à fioul
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 Gicleurs à fioul
 Gicleurs à fioul
 Répartition pleineLarepartitionpleineestdisponiblepourlesgicleurssuivants:OD-S,LE
 Type OD– Gicleurs adapatés à pratiquement tous les brûleurs.• Débitde0,3à35USgal/h• AlanormeENde�,46à6,55kg/h
 • Anglesdepulvérisation30°/45°/60°/80°• TypesderépartitionH/S/B• Filtreenbronzefrittéjusqu’à�,75USgal/Filtre
 Moneljusqu’à�2USgal/h.Débitssupérieurssansfiltre.
 H S B N
 Répartition semi-creuseLarépartitionsemi-creuseestdisponiblepourlesgicleurssui-vants:OD-B
 Répartition creuse/semi-creuse spéciale Cetterépartitionspéciale,avecdesgou-telettesplusgrossesaucentreestdisponiblepourlesgicleurssui-vantsLNetLN-LE
 Répartition creuse Larépartitioncreuseestdisponiblepourdeuxtypesdegicleurs:OD-H,LE
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 Gicleurs à fioul
 Gamme des gicleurs à fioul Danfoss OD-H/S/B USgal/h 30° 45° 60° 80° EN kg/h
 3,50 S S S S �2,9
 3,75 B SB B B �3,8
 4,00 S S S �4,2
 4,50 SB SB SB �6,�
 5,00 SB SB SB �8,5
 5,50 SB SB SB 20,9
 6,00 SB SB SB 23,4
 6,50 B B B 26,�
 7,00 S 27,9
 8,50 B B B 29,8
 8,00 S 3�,5
 8,50 B B B 33,�
 9,00 S 35,4
 �0,00 B B B 37,7
 ��,00 B B B 42,5
 �2,00 B B B 47,7
 �3,50 B B B 54,3
 �5,00 B B B 60,4
 �7,00 B B 67,4
 �9,50 B B 76,2
 22,00 B B 86,4
 25,00 B B 96,7
 28,00 B B �09,5
 3�,50 B B B �22,5
 35,00 B �33,5
 LesgicleurssurfondjaunesontconformesàlanormeeuropéenneEN293.
 USgal/h 30° 45° 60° 80° EN kg/h0,30 HS HS �,�5
 0,35 HS HS �,35
 0,40 S S HS �,46
 0,45 S HS HS �,66
 0,50 HS HS HS HS �,87
 0,55 HS HS HS HS 2,��
 0,60 HS HS HSB HSB 2,37
 0,65 HSB HSB HSB HSB 2,67
 0,75 HSB HSB HSB HSB 2,94
 0,85 HSB HSB HSB HSB 3,3�
 �,00 HSB HSB HSB HSB 3,72
 �,�0 HS HS HS HS 4,24
 �,20 HS HS HS HS 4,45
 �,25 HSB HSB HSB HSB 4,7�
 �,35 HSB HSB HSB HSB 5,�7
 �,50 HSB HSB HSB HSB 5,84
 �,65 HS HS HS HS 6,08
 �,75 HS HS HS HS 6,55
 2,00 HSB HSB HSB HSB 7,42
 2,25 HSB HSB HSB HSB 8,35
 2,50 HSB HSB HSB HSB 9,29
 2,75 HSB HSB HSB HSB �0,5
 3,00 HSB HSB HSB HSB ��,6

Page 88
                        

86
 Gicleurs à fioul
 Conversion en gicleurs Danfoss
 DelavanA DanfossHDelavanB DanfossSDelavanW DanfossBFluidicsSF DanfossSFluidicsHF DanfossHFluidicsS DanfossSFluidicsH DanfossHMonarchPL DanfossH/BMonarchNS DanfossHMonarchPLP DanfossBMonarchAR DanfossSMonarchR DanfossSHagoB DanfossSHagoH DanfossHHagoSS DanfossH/BHagoP DanfossSHagoES DanfossSSteinenPH DanfossH/BSteinenH DanfossHSteinenSS DanfossBSteinenQ DanfossSSteinenS DanfossS
 Les gicleurs à fioul Danfoss types H, S et B peuvent remplacer les gicleurs ci-après, d’autres marques:
 Lescorrespondancessontguidéesparl‘expérienceetnesontdonnéesqu‘àtitreindicatif.
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 Gicleurs à fioul
 Marquage des gicleurs
 Facile à identifierLesgicleursDanfosscomportentdesindicationsgravéesfacilitantl’identificationdudébit,delarépartitionetdel’angledepulvérisation.
 • ENsignifiequelegicleurestconformeauxnormeseuropéenesEN293etEN299.
 • 80oIIindiquelescaratéristiquesdugicleur:Répar-titionetangleselonlesnormesci-dessus.
 • Leschiffresentrecrochets[]sontuncodedefabrication.
 • LavaleurUSgal/hestledébitdugicleuràunautrepointderéférence�),quiétaitutilisémondi-alementdansl’industrie–etesttoujoursdeman-dée,spécialementpourleserviceaprès-vente.Afinderépondreàcettedemande,Danfossagardécemarquage.
 �)Pointderéférence:7bar,3,4cSt.,820kg/m3 2)Pointderéférence:�0bar,3,4cSt.,840kg/m3
 Certainsmodèlescomportentégalementdesinfor-mationsrelativesàlanormeEN
 Nota:LesgicleursDanfosssontéquipésdesfiltressuivants:• Débitde0,30à0,35USgal/h, Filtreenbronzefritté30μm• Débitde0,40à0,85USgal/h, Filtreenbronzefritté45μm
 • Débitde�,00à�,75USgal/h, Filtreenbronzefritté75μm• Débitde2,00à��,00USgal/h, Filtreàtamismonel�40μm• Débit�2,0USgal/h,etaudelàsansfiltre
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 Gicleurs à fioul
 OD-H/-S/-B
 HR/SR
 Dimensions
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 Gicleurs à fioul
 Débits des gicleurs
 6 barGPH
 7 barGPH
 8 barGPH
 10 barGPH
 12 barGPH
 14 barGPH
 0,28 0.30 0,32 0,36 0,39 0,420,32 0.35 0,37 0,42 0,46 0,490,37 0,40 0,43 0,48 0,52 0,560,42 0,45 0,48 0,54 0,59 0,640,46 0,50 0,53 0,60 0,65 0,7�0,5� 0,55 0,59 0,66 0,72 0,780,55 0,60 0,64 0,72 0,78 0,850,60 0,65 0,69 0,78 0,85 0,920,69 0,75 0,80 0,90 0,98 0,060,79 0,85 0,9� �,02 �,�� �,200,92 1,00 �,07 �,�9 �,3� �,4��,0� 1,10 �,�7 �,3� �,44 �,55�,�� 1,20 �,28 �,43 �,57 �,70�,�6 1,25 �,34 �,49 �,64 �,77�,25 1,35 �,44 �,6� �,77 �,97�.39 1,50 �,60 �,79 �,96 2,�2�.52 1,65 �,76 �,97 2,�6 2,33�.62 1,75 �,87 2,09 2,29 2,47�.85 2,00 2,�4 2,39 2,62 2,832.08 2,25 2,4� 2,69 2,95 3,�82,3� 2,50 2,67 2,99 3,27 3,542,54 2,75 2,92 3,29 3,60 3,89
 DébitsenUSgal/henfonctiondelapressiond’atomisationpourunfiouldeviscosité3,4mm2/setdedensité820kg/m3.
 Pression de référence
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 Gicleurs à fioul
 Débits des gicleurs
 6 barGPH
 7 barGPH
 8 barGPH
 10 barGPH
 12 barGPH
 14 barGPH
 2,78 3.00 3,2� 0,36 0,39 0,423,24 3,50 3,74 0,42 0,46 0,493,47 3,75 4,0� 0,48 0,52 0,563,70 4,00 4,28 0,54 0,59 0,644,�7 4,50 4,8� 0,60 0,65 0,7�4,64 5,00 5,35 0,66 0,72 0,785,09 5,50 5,88 0,72 0,78 0,855,55 6,00 6,4� 0,78 0,85 0,926,02 6,50 6,95 0,90 0,98 0,066,94 7,50 8,02 �,02 �,�� �,207,87 8,50 9,09 �,�9 �,3� �,4�9,26 10,00 �0,69 �,3� �,44 �,55
 �0,�8 11,00 ��,76 �,43 �,57 �,70��,�� 12,00 �2,83 �,49 �,64 �,77�2,50 13,50 �4,43 �,6� �,77 �,97�3,89 15,00 �6,04 �,79 �,96 2,�2�5,74 17,00 �8,�7 �,97 2,�6 2,33�8,05 19,50 20,85 2,09 2,29 2,4720,37 22,00 23,52 2,39 2,62 2,8323,�4 25,00 26,73 2,69 2,95 3,�825,92 28,00 29,93 2,99 3,27 3,5429,�6 31,50 33,67 3,29 3,60 3,89
 Pression de référence
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 Gicleurs à fioul
 6 barkg/h
 7 barkg/h
 8 barkg/h
 10 barkg/h
 12 barkg/h
 14 barkg/h
 �,�3 �.22 �.30 1,46 �,59 �,72�,28 �,38 �,48 1,66 �,8� �,96�,44 �,56 �,67 1,87 2,04 2,2��,63 �,76 �,88 2,11 2,3� 2,49�,83 �,98 2,�� 2,37 2,59 2,802,05 2,23 2,38 2,67 2,92 3,�52,27 2,45 2,62 2,94 3,22 3,472,56 2,76 2,96 3,31 3,62 3,9�2,88 3,�� 3,32 3,72 4,07 4,403,28 3,54 3,79 4,24 4,64 5,0�3,44 3,72 3,98 4,45 4,87 5,263,64 3,94 4,2� 4,71 5,�5 5,574,00 4,32 4,62 5,17 5,66 6,��4,52 4,88 5,22 5,84 6,39 6,904,70 5,08 5,43 6,08 6,66 7,�95,07 5,45 5,85 6,55 7,�7 7,55
 Pression de référence
 Gicleurs à fioulEN Débitsenkg/henfonctiondelapressiond’atomisationpourunfiouldeviscosité3,4mm2/setdedensité840kg/m3.
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 Préchauffeurs
 5. Préchauffeurs de fioul
 Table des matières
 Préchauffeursstandards ................................................................................................................................Page 93 Dimensions FPHB5.................................................................................................................Page 94 Dimensions FPHB�0...............................................................................................................Page 95 Dimensions FPHBLE...............................................................................................................Page 96
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 Préchauffeurs
 Siunpréchauffeurdoitêtrechangé,s’adresseraufabricantdubrûleur.S’ils’agitd’unpréchauffeurstandard,ilpeuts’acquérirchezlegrossistedepiècesdétachéespourbrûleursàfioulouchezDanfoss.
 Conversion des préchauffeurs
 N°code maqrué sur le “multi pack”
 N°code marqué sur le produit
 Type Raccords PTC (oC) Thermostat (oC) Diamètre du nez
 030N2302 030N6302 FPHB3 G�/8 �x90 60/32 �8.5
 030N�20� 030N620� FPHB5 M8x� �x70 60/32 �8.5
 030N�202 030N6202 FPHB5 G�/8 �x70 60/32 �8.5
 030N�2�8 030N62�8 FPHB5 G�/8 �x70 60/32 �8.2
 030N�223 030N6223 FPHB5 M�6x� �x�20 60/32 �8.5
 030N2057 030N6057 FPHB3 G�/8 �x50 60/32 �8.5
 030N�220 030N6220 FPHB�0 G�/8 �x�20 60/32 �8.5
 030N�224 030N6224 FPHB�0 M8x� �x�20 60/32 �8.2
 030N4�0� 030N6�0� FPHBLE G�/8 �x70 60/32 �8.5
 Clapet LE Description/application
 030N40�3 PourFPHBLEetlignegicleuravecclapetLEincorporé
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 Préchauffeurs
 FPHB5
 * Filetage(voirtableauNos.decode)**Diamètredunez(voirtableauNos.decode)
 Dimensions - préchauffeurs de fioul
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 Préchauffeurs
 Dimensions - préchauffeurs de fioul
 FPHB�0
 * Filetage(voirtableauNos.decode)**Diamètredunez(voirtableauNos.decode)
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 Préchauffeurs
 Dimensions - préchauffeurs de fioul
 FPHBLE
 * Filetage (voirtableauNos.decode)** Diamètredunez (voirtableauNos.decode)
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                                JURalpes...032 466 88 08 077 407 28 36 [email protected] Caissier : Hubert Rérat 032 466 65 77 [email protected] Intendant chalet des Ordons : Alain Ott 079 820 19 74

                            

                                                    
                                Inondations et coulées boueuses en Seine -maritime Propositions … · 2012-07-17 · Affaire n° IGE/00/032 11 décembre 2001 Inondations et coulées boueuses en Seine -maritime

                            

                                                    
                                Contrat Scolaire n° 59 418 032

                            

                                                    
                                AVIS - AUTOBUS N° 032 du 19.07 - Autobus Nr 032...Instruire personnel intéressé! M.D.D.I. Département des transports Cellule Bus RGTR 4, place de l’Europe L-1499 Luxembourg e-mail:

                            

                                                    
                                Circulation pumps BFP - Интермаштрейдинг

                            

                                                    
                                032. Migne. Patrologia Latina Tomus XXXII

                            

                                                    
                                20130616 032-voyage nautabene-jour 2 - copie

                            

                                                    
                                Mise en page 1 - Imprimerie du Courrier · 2018. 1. 16. · Adresse e-mail : [email protected] Téléphone : 032 315 70 70 Fax : 032 315 27 69 Site internet : En 2018, l’administration

                            

                                                    
                                032 rebecca

                            

                                                    
                                FSA - Service du Jura - Delémont Ni hérisson Ni paillasson Service du Jura – Molière 13 – 2800 Delémont Tél. 032 422 66 33 – Fax 032 422 72 41 email: [email protected]

                            

                                                    
                                Numéro 88 | Hiver 2017 Bulletin officiel de la Société … · Microbiologie: 032 967 21 01 Pathologie: 032 720 00 50 Centrale d’appel pour les transports: 032 967 20 33 . 3 Laboratoires

                            

                                                    
                                Prescor B Prescor BFP EA Prescor BFP CA

                            

                                                    
                                No.6 Licences / Assurances Fête des champions du tourisme ... · Case postale 3432 2503 Bienne Tél. 032 342 72 27 (administration) Tél. 032 342 72 29 (sport) Fax 032 342 72 33

                            

                                                    
                                Tél. 032 757 11 66 HOTEL DE … · GENIE CIVIL - TERRASSEMENTS ENTREPRISE GENERALE Tél. 032 758 00 00, Fax. 032 758 00 50 [email protected], èùåhåte Marti Travaux Spéciaux 

                            

                                                    
                                WORKING PAPER 1-00 · 2019. 10. 14. · Le BFP réalise des études sur les questions de politique économique, socio-écono-mique et environnementale. A cette fin, le BFP rassemble

                            

                                                    
                                Chroniques d'Altaride n°032 janvier 2014 la mémoire

                            

                                                    
                                RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N°25-2016-032€¦ · Doubs (Rentrée 2016) - Annule et remplace l'arrêté du 8 avril 2016 ... 25-2016-07-05-010 - CDAC 26 juillet 2016 Eco Quartier

                            

                                                    
                                Tél. 032 721 44 00 Fax 032 721 43 07 - Michel Wolf SA · préfabriqué avec l’adjonction d’un produit spécifique hydrofuge qui forme ... souterraine contre les murs périphériques

                            

                                                    
                                CommuneCommune mixte mixte mixte de Valbirsede Valbirse©s/... · 2019-07-23 · p. 1 Adresse : Rue Aimé Charpilloz 2, 2735 Bévilard Tél. 032/491 61 61 Courriel : [email protected]

                            

                                                    
                                INTERNET Gérer sa réputation numérique - HR Neuchâtel · 37 offres Page Emploi 07/03 OK CONTACT CAP Conseil & accompagnement professionnel Femme et Travail Tél: 032 724 21 36

                            

                                                    
                                00_001-032-GestionDechets_Mise en page 1

                            

                                                    
                                ECNP 2012 – Lee NY et al., poster P.3.c.032

                            

                                                    
                                type VEK VIESMANN - Viessmann€¦ · 7 Pompe à fioul de marque Danfoss, types BFP 21 et BFP 31 Pompe à fioul de marque Suntec, type ALE 35 01. Couper l'interrupteur principal et

                            

                                                    
                                €¦ ·  · 2014-07-032 Pour tout projet de formation : +212 (0)6 61 13 69 28 ou [email protected]  Des formateurs experts et terrains …

                            

                                                    
                                72603655 001-032 cycle2 - Editis

                            

                                                    
                                RAPPORT DE SITUATION N°032/2021

                            

                                                    
                                2 0 1 4 · 2019. 8. 13. · [email protected] Chèvre Roger Rue Blanche-Pierre 12 2800 Delémont 032 / 422 73 07 ... [email protected] Simon Jean-Philippe Champ Cochet 7

                            

                                                    
                                Bienvenue Rue de lAvenir 33 CH - 2800 Delémont Tél. 032 420 77 90 Fax 032 420 77 01 sur le site de l'ESIG

                            

                                                    
                                SSPM Liste profs 16p 2016-2017 · VUILLIOMENET Mirielle Foulaz 16 2025 Chez-le-Bart 032 835 25 41 . Clavecin ... NUSSLÉ-MADORE Christine Quarette 6 2054 Chézard-Saint-Martin 032

                            

                                                    
                                Climatic Conditions in the Western and Northern Cordillera ... › fr › revues › gpq › 1991-v45-n3-gpq1938 › 032… · Document généré le 28 mai 2020 07:51 Géographie

                            

                                                    
                                 · SAMI Equipements Téléphone: 032 471 33 35 Tous les prix excl. TVA FAX : 032 471 33 36 Date : mars 12 Rue l ‘Armeratte 6 E-mail : [email protected]

                            

                                                    
                                Maitrise fédérale Val-de-Ruzvalderuzinfo.ch/parutions/vdr-info-16.pdf · Agence officielle FIAT et LANCIA Battieux 29 – 2000 Neuchâtel Tél. 032 731 84 44 Tél. 032 731 75 73
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