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 COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE____________
 COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE (CEM) –
 Partie 2-8: Environnement –Creux de tension et coupures brèves sur les réseaux d’électricité publics
 incluant des résultats de mesures statistiques
 AVANT-PROPOS1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
 composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI apour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans lesdomaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normesinternationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité nationalintéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et nongouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitementavec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre lesdeux organisations.
 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesuredu possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéresséssont représentés dans chaque comité d’études.
 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiéscomme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par lesComités nationaux.
 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer defaçon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normesnationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionalecorrespondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
 5) La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilitén’est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l’une de ses normes.
 6) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent rapport technique peuvent faire l’objet dedroits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de nepas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.
 La tâche principale des comités d’études de la CEI est l’élaboration des Normesinternationales. Toutefois, un comité d’études peut proposer la publication d’un rapporttechnique lorsqu’il a réuni des données de nature différente de celles qui sont normalementpubliées comme Normes internationales, cela pouvant comprendre, par exemple, desinformations sur l’état de la technique.
 La CEI 61000-2-8, qui est un rapport technique, a été établie par le sous-comité 77A: Phéno-mènes basses fréquences du comité d’études 77 de la CEI: Compatibilité électromagnétique.
 Elle a le statut de publication fondamentale en CEM conformément au Guide 107 de la CEI.
 Le texte de ce rapport technique est issu des documents suivants:
 Projet d’enquête Rapport de vote
 77A/375/DTR 77A/396/RVC
 Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayantabouti à l'approbation de ce rapport technique.
 Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.
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 INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION____________
 ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) –
 Part 2-8: Environment –Voltage dips and short interruptions on public electric power
 supply systems with statistical measurement results
 FOREWORD1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
 all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promoteinternational co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. Tothis end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation isentrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with mayparticipate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaisingwith the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organizationfor Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the twoorganizations.
 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, aninternational consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representationfrom all interested National Committees.
 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the formof standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the NationalCommittees in that sense.
 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC InternationalStandards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Anydivergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearlyindicated in the latter.
 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for anyequipment declared to be in conformity with one of its standards.
 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this technical report may be the subject ofpatent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
 The main task of IEC technical committees is to prepare International Standards. However,a technical committee may propose the publication of a technical report when it has collecteddata of a different kind from that which is normally published as an International Standard, forexample “state of the art”.
 IEC 61000-2-8, which is a technical report, has been prepared by subcommittee 77A: Lowfrequency phenomena, of IEC technical committee 77: Electromagnetic compatibility.
 It has the status of a basic EMC publication in accordance with IEC Guide 107.
 The text of this technical report is based on the following documents:
 Enquiry draft Report on voting
 77A/375/DTR 77A/396/RVC
 Full information on the voting for the approval of this technical report can be found in the reporton voting indicated in the above table.
 This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.
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 Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2010.A cette date, la publication sera
 • reconduite;• supprimée• remplacée par une édition révisée, ou• amendée.
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 The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until2010. At this date, the publication will be
 • reconfirmed;• withdrawn;• replaced by a revised edition, or• amended.
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 INTRODUCTION
 La CEI 61000 est publiée sous forme de plusieurs parties conformément à la structuresuivante:
 Partie 1: GénéralitésConsidérations générales (introduction, principes fondamentaux)Définitions, terminologie
 Partie 2: EnvironnementDescription de l'environnementClassification de l'environnementNiveaux de compatibilité
 Partie 3: LimitesLimites d'émissionLimites d'immunité (dans la mesure où elles ne relèvent pas de la responsabilité descomités de produits)
 Partie 4: Techniques d'essai et de mesureTechniques de mesureTechniques d'essai
 Partie 5: Guides d'installation et d'atténuationGuides d'installationMéthodes et dispositifs d'atténuation
 Partie 6: Normes génériques
 Partie 9: Divers
 Chaque partie est à son tour subdivisée en plusieurs parties, publiées soit comme Normesinternationales, soit comme spécifications techniques ou rapports techniques, dontcertaines ont déjà été publiées en tant que sections. D’autres seront publiées sous lenuméro de la partie, suivi d'un tiret et complété d’un second chiffre identifiant la sub-division (exemple: 61000-6-1).
 Des informations détaillées sur les différents types de perturbations que l'on peut s'attendreà trouver sur les réseaux publics d'alimentation électrique figurent dans la CEI 61000-2-1.
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 INTRODUCTION
 IEC 61000 is published in separate parts according to the following structure:
 Part 1: GeneralGeneral considerations (introduction, fundamental principles)Definitions, terminology
 Part 2: EnvironmentDescription of the environmentClassification of the environmentCompatibility levels
 Part 3: LimitsEmission limitsImmunity limits (in so far as they do not fall under the responsibility of the productcommittees)
 Part 4: Testing and measurement techniquesMeasurement techniquesTesting techniques
 Part 5: Installation and mitigation guidelinesInstallation guidelinesMitigation methods and devices
 Part 6: Generic standards
 Part 9: Miscellaneous
 Each part is further subdivided into several parts, published either as International Standards,technical specifications or technical reports, some of which have already been publishedas sections. Others will be published with the part number followed by a dash and completedby a second number identifying the subdivision (example: 61000-6-1).
 Detailed information on the various types of disturbances that can be expected on public powersupply systems can be found in IEC 61000-2-1.
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 COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE (CEM) –
 Partie 2-8: Environnement –Creux de tension et coupures brèves sur les réseaux d’électricité publics
 incluant des résultats de mesures statistiques
 1 Domaine d’application
 Ce rapport technique décrit les phénomènes électromagnétiques de perturbation des creux detension et des coupures brèves en termes de leurs origines, effets, mesures correctrices,méthodes de mesures, et de résultats de mesures (pour autant qu’ils soient disponibles). Ilssont discutés essentiellement comme des phénomènes observés sur les réseaux d'électricitépublics et ayant un effet sur l'appareillage électrique alimenté en énergie par ces réseaux.
 Le creux de tension exprime la notion des termes anglais «voltage sag» et «voltage dip».
 2 Définitions
 2.1 creux de tensionréduction soudaine de la tension à un point particulier d’un circuit d'alimentation électrique endessous d'un seuil de creux de tension spécifié suivi de son rétablissement après un brefintervalle
 NOTE 1 Un creux de tension est généralement associé à l’apparition et à la fin d'un court-circuit ou toute autreaugmentation extrême de courant dans le réseau ou aux installations raccordées à celui-ci.
 NOTE 2 Un creux de tension est une perturbation électromagnétique bidimensionnelle, dont le niveau estdéterminé par la tension et le temps (durée).
 2.2 coupure brèveréduction soudaine de la tension sur toutes les phases à un point particulier d’un circuitd'alimentation électrique en dessous d'un seuil de coupure spécifié, suivi par sa restaurationaprès un bref intervalle
 NOTE Les coupures brèves sont généralement associées aux manœuvres des interrupteurs liées à l'apparition età la fin des courts-circuits dans le réseau ou dans les installations raccordées à celui-ci.
 2.3 tension de référence (creux de tension)<mesure des creux de tension et des coupures brèves>valeur spécifiée comme base sur laquelle la profondeur, les seuils et d'autres valeurs sontexprimés sur une base unitaire ou en termes de pourcentage
 NOTE La tension nominale ou déclarée du réseau d'alimentation est fréquemment choisie comme tension deréférence.
 2.4 seuil de début du creux de tension<mesure du creux de tension>valeur efficace de la tension dans un réseau d'alimentation électrique spécifiée afin de définirle début d'un creux de tension
 NOTE Des valeurs entre 0,85 et 0,95 de la tension de référence ont été généralement employées pour ce seuil.
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 ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) –
 Part 2-8: Environment –Voltage dips and short interruptions on public electric power
 supply systems with statistical measurement results
 1 Scope
 This technical report describes the electromagnetic disturbance phenomena of voltage dipsand short interruptions in terms of their sources, effects, remedial measures, methods ofmeasurement, and measurement results (in so far as these are available). They are discussedprimarily as phenomena observed on the networks of public electricity supply systems andhaving an effect on electrical equipment receiving its energy supply from those systems.
 “Voltage sag” is an alternative name for the phenomenon voltage dip.
 2 Definitions
 2.1 voltage dipvoltage sagsudden reduction of the voltage at a particular point on an electricity supply system belowa specified dip threshold followed by its recovery after a brief interval
 NOTE 1 Typically a dip is associated with the occurrence and termination of a short circuit or other extremecurrent increase on the system or installations connected to it.
 NOTE 2 A voltage dip is a two-dimensional electromagnetic disturbance, the level of which is determined by bothvoltage and time (duration).
 2.2 short interruptionsudden reduction of the voltage on all phases at a particular point on an electricity supplysystem below a specified interruption threshold followed by its restoration after a brief interval
 NOTE Short interruptions are typically associated with switchgear operation related to the occurrence andtermination of short circuits on the system or installations connected to it.
 2.3 (voltage dip) reference voltage<measurement of voltage dips and short interruptions>value specified as the base on which depth, thresholds and other values are expressed inper unit or percentage terms
 NOTE The nominal or declared voltage of the supply system is frequently selected as the reference voltage.
 2.4 voltage dip start threshold<voltage dip measurement>r.m.s. value of the voltage on an electricity supply system specified for the purpose of definingthe start of a voltage dip
 NOTE Typically values between 0,85 and 0,95 of the reference voltage have been used for this threshold.
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